
Warmtepomp voor verwarming van woningen. Januari 2024 
Door Sjoerd Nienhuys, woonenergie adviseur. Website: www.nienhuys.info  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 

 

 

Warmtepomp voor het verwarmen van woningen 
Een uitgebreid overzicht met voor- en nadelen 

 

 

 
 

 

 
Door: ing. Sjoerd Nienhuys 
Woonenergie adviseur 
Datum: update januari 2024. 
Energy@nienhuys.info      www.nienhuys.info  
 

 
Abstract: Beschrijving van warmtepompen, de modellen zoals Hybride, All electric en 
tussenvormen. De werking en de verschillende systemen zoals  Lucht-Lucht, Lucht-Water, 
Water-Water, Grond-Water, Bodemwarmtepomp met de voordelen en nadelen en 
uitgebreide observaties. Betekenis. COP, SCOP, Laag Temperatuur Verwarming (LTV) en All-
electric en Hoog Temperatuur Verwarming. Geluid van buitenunits, PV-Thermisch en keuze 
van woningaanpassing. Offertes beoordelen. Warmteopslag. 
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Inleiding. 
 
Een woningeigenaar wil graag weten wat de kosten en de terugverdientijd is van een ander 
warmtesysteem en de milieuaspecten zoals CO2-uitstoot reductie.  Vóór het aanleggen van een 
warmtepomp zal de woningeigenaar vaak aanbevolen worden om de isolatie van de woning te 
verbeteren, zodat een kleinere warmtepomp kan worden aangeschaft, die gedurende de tijd dat 
deze werkt dan ook minder stroom verbruikt. Die isolatieverbetering kan ook in fasen.  
 
Het rendement van de warmtepomp wordt bepaald door de COP (Coëfficiënt of Performance) of de 
Seasonal COP (SCOP). Dit verschilt per type, terwijl met lage lucht temperaturen de COP van een 
Lucht-Water warmtepomp snel daalt. Dit document geeft een overzicht van veel elementen die 
komen kijken bij het kiezen van een warmtepomp.  
 
De ontwikkeling in warmtepompen gaat snel, daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn over 
welke factoren meespelen en wat de markt te bieden heeft. 
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1. Een warmtepomp voor de verwarming van de woning 

Volgens de 2021 BENG-normen moeten woningen niet alleen beter geïsoleerd zijn maar ook zoveel 
mogelijk hernieuwbare energie opwekken en gebruiken om te verwarmen. Op de duur moet gekeken 
worden hoe nóg betere isolatie én duurzame energieopwekking gerealiseerd kan worden.  
 
Wanneer over een aantal jaren de HR-gas-Cv-ketel1 vervangen moet gaan worden (15-25 jaar nuttige 
leeftijd maximaal)2 kan de woning tijdig geschikt gemaakt worden voor een meer energiezuinig 
verwarmingssysteem, eventueel gecombineerd met een balansventilatiesysteem met WTW 
(WarmteTerugWinning). Zelf opwekken van energie kan met PV (elektrisch). Voor het opwaarderen 
van warmte uit de grond, lucht en water worden warmtepompen gebruikt. Efficiënte systemen hebben 
een LaagTemperatuurVerwarming (LTV) waarbij de watertemperatuur < 35°C. 
 
Voor een woning mag volgens de BENG 2021 niet meer dan 75 kWh/m²/jaar aan warmte-energie 
verbruikt worden (exclusief het koken op gas).   De hoeveelheid m3 aardgas moet dan omgerekend 
worden naar kWh.  (1 m3 aardgas = 10,2 kWh).  
 
Een matig geïsoleerde 140 m2 hoekwoning met 2 personen verbruikt gemiddeld in 2020 ongeveer 
1600 m3 gas/jaar of 16.320 kWh oftewel 117 kWh/m2 jaar.  Dat ligt 50% boven de BENG norm en is 
ook vrij hoog om een kleine warmtepomp efficiënt te laten draaien3. Een goede streefwaarde voor 
een warmtepomp is een maximaal warmte-energie verbruik van 50 kWh/m² vloeroppervlak/jaar.   
 
Wanneer de huidige gas-Cv-ketel het begeeft, ga dan bij voorkeur NIET direct voor een hoog-
temperatuur-warmtepomp of een hybride combinatie warmtepomp met een nieuwe HR-gas-CV 
wanneer de energieconsumptie van de woning boven de 50 kWh/m²/jaar ligt. Het gas-Cv-
installatiebedrijf kan een tijdelijke gas-CV aanbieden die de woningeigenaar de tijd geeft om de nodige 
isolatiemaatregelen te nemen voor voldoende isolatie om een LTV-warmtepomp aan te schaffen.   

 

 
Figuur 1.  Een LTV-vloerverwarming is niet altijd nodig.  
Wanneer u een mooie parketvloer of granito of tegels 
heeft zou u die niet willen slopen om daar een LTV-
vloerverwarming in te bouwen.  Bij een goede 
gebouwisolatie en LTV kunnen soms de oude radiatoren 
blijven zitten en voorzien worden van radiator-
ventilatoren voor een versnelde warmteafgifte. Oude 
radiatoren kunnen ook vervangen worden door Jaga 
convectorradiatoren met ventilatoren. Ook de convector 
bak kan meestal verbeterd worden. 

 

 
1 De HR-gas-CV gasketel verbruikt aardgas en daarmee hoofdzakelijk fossiele energie en heeft een flinke CO2 

uitstoot. De warmtepomp heeft een 30% tot 50% lagere CO2 uitstoot en produceert warmte op basis van 
elektrische energie die de warmte in de lucht/water/grond opwaardeert. De elektrische energie wordt in 
steeds grotere mate duurzaam opgewerkt. Sinds 2020 wordt steeds meer met elektriciteit (PV en wind) 
gegenereerd waterstofgas aan het gasnet toegevoegd. 
2 Gas-Cv-ketels die niet zwaar belast worden kunnen wel langer mee. In de nabije toekomst wordt meer 
waterstofgas bij het aardgas gemengd. In dat geval zullen bij oudere modellen de insproei stukken en branders 
vervangen moeten worden om het rendement te verbeteren. Gas-Cv-systemen die op een LTV aansluiten (≈ 
35°C watertemperatuur) hebben een iets hoger rendement dan een gas-CV die > 65°C staat.  
3 Het is goed mogelijk om een zwaardere warmtepomp toe te passen, maar die kost meer in aanschaf en zal 
over de levensduur dan ook extra energie verbruiken om de minder goed geïsoleerde woning warm te houden. 
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Omdat bij LTV de Cv-water temperatuur laag is (max 35°C), is er meer warmteafgifte oppervlak nodig 
dan bij een hoog-temperatuur systeem (> 60°C tot 80°C). Een LTV-vloerverwarming is dan de ideale 
oplossing, maar vraagt een rigoureuze verandering van de begane grond vloer.4 

 
Figuren 2. Het verhogen van de bestaande vloer of het aanleggen van een geheel nieuwe vloer met LTV houdt 
veel werk in, maar met een betere gebouwisolatie en radiatorventilatoren kan ook goed verwarmd worden. Ook 
bestaat er de mogelijkheid om een hoog temperatuur warmtepomp aan te schaffen. 

 
Het kan wel een jaar in beslag nemen om een goed en duurzaam plan te maken én de nodige bedrijven 
te vinden die kunnen helpen met de bouwkundige maatregelen.  Bij het overwegen van de 
energiemaatregelen moet goed gekeken worden naar een gezonde (energiezuinige) woningventilatie 
met warmteterugwinning (WTW). Bij een mechanische balansventilatie5 met WTW (aanwezigheids- of 
CO2 monitoring, luchtbevochtiging, zomer bypass) is kierdichting van de woning relevant; zonder 
mechanische ventilatie is kierdichting niet erg relevant. 
 
Een laagtemperatuur warmtepomp voor een gemiddelde woning (130 m2) kost in 2022 rond de 15.000 
euro.  Een hoog-temperatuur warmtepomp is ongeveer 5000 euro duurder en verbruikt meer 
elektrische energie voor de tapwaterverwarming dan een HR-gas-Cv-ketel. Het energieverbruik is 
gerelateerd aan de COP of SCOP van het apparaat. Voor het gemiddelde woonhuis met een eerder 
gas-CV (COP ≈2,5) verbruik van 1600 m3 gas kan een kostenbezuiniging verkregen worden van ≈ 50% 
met een warmtepomp met een COP van 5. Door de woning wordt van het gasnet te halen (elektrisch 
koken) is de verdere bezuiniging het vastrecht van ≈ euro 300/jaar (afhankelijk van leverancier). 
 
Het warmtepompsysteem bestaat al tientallen jaren. De warmtepomp concentreert met elektriciteit 
in een gesloten gaskringloop de warmte uit de lucht, bodem, kanaal of grondwater en heeft daardoor 
een hoger rendement (COP > 3,5) dan een HR107-gas-CV ketel die aardgas verbrandt (COP 2,7).   

 

 
Figuur 3. En koelkast is een 
warmtepomp die warmte 
onttrekt aan de binnenlucht 
en die warmte afvoert via de 
radiator die meestal achter 
op de koelkast zit.  Om die 
warmte kwijt te raken moet 
de koelkast dus achterop 
goed geventileerd worden. 
 

 

 

 
4 Zie document “Begane grondvloer isolatie” op www.nienhuys.info voor het toepassing LTV in de vloer. 
5 Balansventilatie is een mechanische ventilatie waarbij dezelfde hoeveelheid lucht in- en uitgaat (balans). 
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De gebruikte warmte (omgezette elektriciteit) van het pompsysteem blijft in de leidingen zitten en 
gaat dus niet verloren.  Veel warmtepompen kunnen verwarmen én koelen.  
 
Wanneer je een binnen de woning koelkast met de open deur naar buiten zet, en de radiator aan de 
achterkant in de woning, dan heb je een warmtepomp die de woning verwarmt. 
 
Figuren 4. Afbeelding van 
Webinar. 
Van nature stroomt een 
vloeistof van hoge druk naar 
lage druk.  
De warmte gaat van hoge 
temperatuur naar lage 
temperatuur.  
De warmtepomp keert dit 
proces om.  
 
Bij een woning stroomt in de winter de warmte constant van binnen naar 
buiten6.  Dat gebeurt hoofdzakelijk door infrarode warmtestraling (≈ 65%) 
en de rest door convectie, contact en (mechanische) ventilatie. 
 
Door de woning goed te isoleren vertraag je het warmteverlies in een koel 
klimaat. Moderne isolatieruiten hebben een warmte reflecterende 
coating die een gedeelte van de infrarode warmtestraling tegenhoudt. 
 
 

2. De verschillende aanpak voor de keuze. 
 
Eerst kan er een keuze gemaakt worden over de aanpak van het installeren de warmtepomp, dit is 
sterk afhankelijk van het bestaande verwarmingssysteem. 
 

2.1.  De gas-CV is minstens 15 jaar oud en zal binnen enkele jaren aan vervanging toe zijn. In dat 
geval heeft u tijd om te plannen en eventueel betere isolatie aan de woning toe te passen. De 
berekening van de grootte van een warmtepomp hangt af van de gemiddelde stook 
temperatuur en de kwaliteit van de isolatie van het buitenoppervlak van de woning en het 
ventilatiesysteem. Bij deze optie is het verstandig om voor een All-electric systeem te kiezen 
zodat de gas aansluiting kan vervallen.7  
 

2.2. De gas-CV is ongeveer 10 jaar oud. Men heeft nog vijf jaar de tijd voordat het echt noodzakelijk 
is om deze te vervangen. Kies dan voor een All-electric ready. Deze term wordt gebruikt voor 
een warmtepomp die straks zelfstandig geschikt is om de woning te verwarmen, maar nog 
tijdelijk als een hybride systeem werkt in combinatie met de gas-CV, zolang de woning nog niet 
optimaal geïsoleerd is.   De berekening van de warmtepomp is dan gebaseerd op de beter 
geïsoleerde woning.8  

 
6 De koude komt dus niet naar binnen, maar de warmte gaat eruit, tenzij je in de hete tropen woont. 
7 Een gasaansluiting kost ongeveer euro 300 per jaar, dus ongeveer euro 3000 in 10 jaar of meer. Voor een All-
elektric warmtepomp kan dus euro extra betaald worden. In 2023, na het aanmelden voor afsluiting (lange 
wachtlijst), kon het zijn dat men nog minstens een jaar moest wachten voordat u aan de beurt kwam voor 
afsluiting. Ook al wordt er geen gas gebruikt, betaalt men wel de maandelijkse aansluitkosten.  
8 Bedrijven kunnen verschillende warmteverlies berekeningen maken. De grootste warmtepomp is nodig als de 
gemiddelde woningtemperatuur 20°C is (tussen 18°C en 22°C) en alle ruimtes (ook slaapkamers) op die 

Warmtepomp Pomp

verplaatst verplaatst

warmte water

van lage naar hoge temperatuur van lage naar hoge druk

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Tank met hoge druk

Tank met lage druk
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Het energieverbruik voor de woning kan naast de verbetering van de isolatie verder 
verminderd worden door de toepassing van een WTW op de ventilatie9 en een WTW op de 
doucheafvoer10.  Wanneer er bij het verwijderen van de gas-Cv een warmtepompboiler wordt 
aangelegd, zal deze voor het warme tapwater zorgen, zonder de warmtepomp. Dit betekent 
dat de warmtepomp een half jaar stil staat en minder slijt. Een zonneboiler zal voor de hel 
zomer het tapwater voorverwarmen zodat de warmtepomp daar ook minder voor werkt. 
 

2.3.  Een hybride warmtepomp. Deze optie is slechts relevant wanneer men nog een vrij nieuwe 
gas-CV heeft (max vijf jaar oud). Bij dit model zal de warmtepomp klein zijn en voor 80% van 
de tijd de warmte leveren, inclusief warm tapwater. Wanneer het echter koud wordt (vorst en 
strenge vorst) dan neemt de gas-Cv de ruimteverwarming over of gaat bij-verwarmen. De 
gasaansluiting moet hierbij blijven bestaan (euro ≈ 300/jaar). Er is ook de optie dat de 
warmtepomp slechts de LTV verzorgd en de gas-CV het warme tapwater. Omdat dit model de 
kleinste warmtepomp nodig heeft is het ook de goedkoopste oplossing voor aanschaf. De 
operationele kosten zijn op de duur hoger dan bij een All-electric warmtepomp, omdat de 
gas-CV voor verwarming meer kost dan de warmtepomp. Gasprijzen blijven stijgen. 
 

2.4.  Split-unit of Monoblock. Bij een split-unit warmtepomp is de buitenunit compact en er is een 
aparte binnen unit.  De binnen-unit maakt weinig lawaai (koelkast niveau), terwijl de nieuwste 
buitenunits ook steeds minder lawaai maken.11 Bij een monoblock zitten alle componenten in 
die buitenunit (meestal een Lucht-Water warmtepomp). Bij een monoblock zit alle technologie 
in een enkele unit. Het monoblock unit kan buiten staan als er binnen ruimtebeperkingen zijn. 
 

2.5. Laagtemperatuur- of hoog-temperatuur systeem. Een laagtemperatuur systeem (COP 5) is 
zuiniger dan een hoog-temperatuur systeem (COP 3,5), maar heeft binnen een groter warmte- 
afgifteoppervlak nodig. Wanneer men geen LTV-vloerverwarming kan installeren12, niet de 
bestaande radiatoren (en leidingen) wil vervangen of mooie vloeren heeft zou gekozen kunnen 
worden voor een hoog-temperatuur warmtepomp. Bij hybride systemen hoeft er weinig 
aangepast te worden als de bestaande gas-CV de woning voldoende warm kan krijgen. 
 

2.6. Warmtepomp met airco back-up.  Wanneer men een kleine warmtepomp kiest, bijvoorbeeld 
wanneer men de slaapkamers of de eerste etage en de zolder niet verwarmd met de 
warmtepomp, dan kan een combinatie met een Airco die warme of koude lucht op de etage 
levert een optie zijn. Een voorbeeld is wanneer men naar een All-electric systeem overstapt 
met alleen LTV-vloerverwarming van de begane grond. De eerste etage heeft dan zonder een 
geïsoleerde houten vloer een temperatuur die ≈ 2°C lager is dan het plafond van de begane 
grond vloer. Bij een niet-geïsoleerde betonnen systeemvloer is dat ≈ 1°C lager. Hierdoor hoeft 
er op de eerste etage nauwelijks bij-verwarmd te worden (=vloerverwarming). De meeste 
airco’s verversen de lucht niet en er is geen subsidie op, maar verwarmen de lucht wel snel.  
Een airco om te koelen betekent vaak dat de thermische isolatie niet op orde is. 
 

 
temperatuur verwarmd kunnen worden tijdens een koude winterperiode met 10 graden vorst. Bij een lagere 
gemiddelde temperatuur en/of minder verwarming van de slaapkamers kan dan een kleiner systeem toe. 
9 Zie het document: “Ventileren van oudere woningen” op www.nienhuys.info.  
10 Het documentje “Douche WTW.” op www.nienhuys.info geeft vier verschillende modellen. 
11 De Bosch Compress 5800i AW is een erg stille lucht-water warmtepomp. Met maar 26 dB(A) op 3 meter is hij 
stiller dan de stilste warmtepomp uit de laatste Consumentenbondtest. Met het natuurlijk koudemiddel R290 
(propaan) haalt hij aanvoertemperaturen tot 75 gr (hoog-temperatuur systeem). 
12 De beschikbare hoogte van de kamers is hier relevant. Om minder dan 240 cm netto hoogte over te houden 
is geen verbetering van de woningwaarde. Vloer hoogteverschillen en deuren aanpassen zijn ook kosten. 
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2.7.  PVT-systeem. Bij voldoende dakoppervlak kan een PV-Thermische warmtepomp worden 
toegepast. Het systeem ligt op het dak en levert stroom en warmte via de radiatoren die onder 
de PV-panelen zijn bevestigd. Meer informatie over PVT-systemen verderop in dit document. 
Bij de installatie van een warmtepomp zal ook vaak besloten worden om extra PV aan te 
leggen. Dat zit al in de prijs van het PVT besloten. Om het PVT-systeem te vergelijken met een 
andere warmtepomp moet dus de PV bij de kosten van de gewone warmtepomp worden 
opgeteld. Het is wel de hoogste investering, maar ook de meest duurzame omdat het systeem 
minder aan slijtage onderhevig is. 

3. Overzicht meest voorkomende warmtepompen systemen. 

Er zijn een zevental warmtepomp systemen, waarvan (B) de Lucht-Water warmtepomp het meeste 
voorkomt voor woningen. De efficiënte bodemwarmtepomp (E) komt het meest voor bij grote 
woningen en grotere gebouwen. Voor elk gebouw kan de juiste warmtepomp gevonden worden.  
Een enkele warmtepomp voor 50 appartementen of een heel ziekenhuis kan dus ook. 
 

# Methode Buiten-
Binnen 

Werking WP Voordelen Nadelen 

A Lucht- Lucht Koeling, koelkast, airco. Haalt 
warmte uit de binnenlucht, verhoogt 
die, en voert die naar buiten af via 
een radiator.  

Eenvoudig systeem. 
Werkt al tientallen jaren 
feilloos. 

Koelkast werkt niet meer als die in een 
ruimte staat met temperaturen onder de 
5°C.  Beperkte temperatuur range. 
Meeste systemen ventileren niet. 

 Lucht-Lucht Verwarming: Neemt warmte op uit 
buitenlucht en verhoogt die warmte 
en geeft die binnen af. Werkt tussen 
de buitenlucht en binnenlucht 13 

Goedkoopste versie. 
COP 2,5 tot 3,5. 
Weinig ruimte nodig 

Lage COP bij koude. Kan lawaaiig zijn; 
dan is een extra geluid- isolerende 
omkasting nodig. Geen warm tapwater 
tenzij Hybride met HR-CV op gas. 

 Lucht-Lucht Verwarming en koeling.  Sommige 
moderne airco’s. Veel soorten 
warmtepompen. 

Bekende technologie. 
Niet alle airco’s  
verwarmen én koelen 

Niet gesplitste airco’s zijn lawaaiig. 
Sterke luchtcirculatie. Gebouwmassa 
komt langzaam op temperatuur. 

B Lucht-Water 
 

Onttrekt warmte uit buitenlucht en 
geeft die binnen af aan het Cv-
radiatorwater. Werkt economisch op 
Lage Temperatuur-Verwarming 

Gebruik bestaande LTV- 
vloerverwarming of 
convectorradiatoren 
COP 2,5 tot 3,5 

Lagere COP bij erge koude. 
Kan lawaaiig zijn; dan is een extra geluid- 
isolerende omkasting nodig. < 40dB 
Geen warm tapwater tenzij Hybride. 

 Lucht-Water Mono-blok. Hierbij is de WP een 
geïntegreerde unit die in haar geheel 
binnen of buiten kan staan.  
Geen boilervat.14 

Hele unit buiten, geen 
lawaai binnen. 
Geen gecertificeerde F-
gassen monteur nodig. 

Goed geïsoleerde leidingen nodig die 
naar binnen lopen. Bij langdurige 
stroomuitval kan zonder Glycol in strenge 
winter het hele systeem bevriezen. 

 Lucht-Water. 
 

PVThermisch.  Buitenelement 
(radiatoren) onder de PV-panelen 
gevuld met Glycol haalt de warmte 
uit de buitenlucht.  

Geruisloos. Op het dak. 
Geïntegreerd met PV. 
Duurzame investering. 
Lage operationele 
kosten. 

Lagere COP bij erge koude. 
Elektrische bijverwarming bij -7°C. 
Bevriezen (veel ijsafzetting) van de buiten 
koellamellen afhankelijk van het gekozen 
systeem. 

 Lucht-Water  Lagere aanschaf kosten, maar iets hogere exploitatie kosten dan 
Water-Water of Grond-Water warmtepompen (≈ 30% hoger). 

C Water-Water  Tussen oppervlaktewater (kanaal, 
meer, open bron) en binnen LTV. 
Bij meren goed mogelijk.  

Geen buitenlawaai. 
COP 3,5 tot 4,5 stabiel 
Weinig ruimte nodig. 

Aanwezigheid van ruim, nooit bevriezend 
open water naast de woning nodig. 
Geen warm tapwater, tenzij een hoog 
temperatuur model of cascade opstelling. 

D Horizontaal 
Grond (droge 
grond) - Water 
 

Brine vloeistof. Tussen de buiten 
grond (oppervlakkig, 2 m diep) en de 
woning LTV.  Korven of matten in de 
grond met veel leidingen. Drukmeter 
voor controle lekkages systeem. 

Geen buitenlawaai. 
COP 3,5 tot 4,5 stabiel. 
Weinig binnenruimte 
nodig. Geen onderhoud. 
> 30 jaar duurzaam. 

> 2x woning oppervlakte grond naast de 
woning nodig. Niet in de buurt van boom- 
wortels. Geen warm tapwater tenzij 
hoogtemperatuur systeem. 
>€ 5000 duurder dan A, B en C aanschaf. 

 
13 De meeste buitenlucht warmtepompen maken lawaai dat tot een minimum (< 40dB) beperkt moet worden. 
Het rendement (L-L en L-W) daalt naarmate de temperatuur van de buitenlucht onder de 0°C komt. Ook onder 
de -5°C blijft het werken, maar dan is het rendement erg laag of COP 1 met elektrische bijverwarming. 
14 Boilervat binnen kan opgewarmd worden d.m.v. driewegklep in het monoblok die bij temperatuurvraag de 
warmte naar het boilervat stuurt. Overeenkomstig 3-wegklep bij HR-CV tussen radiatoren en tapwater. 
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# Methode Buiten-
Binnen 

Werking WP Voordelen Nadelen 

Hoog-temperatuur-WP bestaan, maar worden minder gebruikt omdat ze een lager gemiddeld rendement hebben (tapwater gedeelte 
rendement van COP ≈ 2,5 - 3,2) dan een LTV-WP. Dit laatste rendement wordt steeds beter. 
Twee warmtepompen worden dan in serie geplaatst (dubbel systeem), de eerste voor de LTV (35°C), de tweede om de LTV -
temperatuur te verhogen naar tapwater temperatuur > 60°C of Cv-water temperatuur > 85°C (bij behoud van oude radiatoren).   

A, B, C en D, All 
electric 

Alleen op het stroomnet en PV zonder hybride (gas Cv) 
bijverwarming.  Deze All-electric hebben minder CO2 uitstoot dan 
hybride systemen wanneer elektriciteit duurzaam is opgewekt. 

Grote geïsoleerde bufferboiler en voor 
heet tapwater15 nodig. Opwarming tijdens 
voordeeluren elektriciteitsaansluiting.  

A, B, C en D.   
Een enkele nieuwe 
Hybride-
Warmtepomp 
eenheid 

De hybride warmtepomp eenheid heeft beide elementen (warmtepomp en CV) intern ingebouwd. De interne 
HR-CV op gas (extra winter warmte) waarbij ook de CV het tapwater verder verwarmd tot > 65°C.  
 
Dit is een tussenoplossing wanneer de oude HR-CV vervangen moet worden, maar de woning nog 
onvoldoende geïsoleerd is om deze gedurende koudste dagen warm te krijgen. Een Hybride systeem heeft 
altijd een lager rendement dan een goed uitgerekende gewone All-electric warmtepomp.  
Een Hybride systeem gebruikt nog steeds (geïmporteerd) gas. 

A, B, C en D. samen 
met bestaande CV = 
Hybride 

Dit is een optie wanneer de bestaande HR-CV nog jaren meekan, en is in aanschaf daardoor goedkoper. Elke 
gas-HR-CV kan gekoppeld worden met een warmtepomp waardoor je een Hybride systeem krijgt.  De 
thermostaat en regelapparatuur schakelt tussen WP en CV (extra winter warmte en tapwater). 
 
Het is verstandiger om de woning goed te isoleren en dan een grote warmtepomp te nemen. Een Hybride 
systeem heeft altijd een lager rendement dan een goed uitgerekende gewone warmtepomp. 

Combinatie of 
integraal systemen16 

 De combinatie van een warmtepomp, die woning en tapwater verwarming levert, koeling en ventilatie d.m.v. 
balansventilatie met ingebouwde WTW (ventilatie) in een samengestelde unit. 

E Grondwater-  
Water of lucht 

Grondwater 100-200m diep open 17 
systeem met binnen LTV. 2 Pompen 
 
Er mogen niet te veel systemen vlak 
bij elkaar staan omdat ze elkaar 
beïnvloeden. 
 

Geen buitenlawaai. 
Beter rendement COP 
4,5 tot 5,5. Weinig 
ruimte nodig. 
Koelen goed mogelijk 
met warmte-koude  
opslag in de bodem. 
 

Diepe boring voor grotere installaties, dus 
meer kosten. Veel duurder dan A, B, C. 
Bij luchtkanalen, grote doorsnede nodig. 
Vervuiling (ijzeroxide) en verstopping kan 
optreden. Een warmtewisselaar tussen 
het binnen en buitencircuit is aanbevolen.  
Reinigen van systeem is extra kosten.  
Vergunning plichtig in waterwingebied. 

 Grondwater-  
Water of lucht 

Grondwater 100-200m diep 
gesloten systeem met binnen LTV.  
2 Pompen. 
Er mogen niet te veel systemen dicht 
bij elkaar staan. 
Warmte-koude opslag in de bodem. 

Geen buitenlawaai. 
COP 4,5 tot 6. Weinig 
ruimte nodig. 
Goed koelen. 
Geen reiniging nodig. 
Weinig invloed natuur. 

Diepe boring voor grotere installaties, dus 
meer bouwkosten. Mogelijk om meerdere 
woningen aan te sluiten. 
Goede berekening grondwater stroming 
en warmte opslagcapaciteit nodig. 
Mogelijk vergunning plichtig. 

F Ultradiep 
Geothermie.18 

Ultra diep geothermie (2-5 km), waar 
heet water (80°C - 180°C) wordt 
opgepompt.   
Altijd 2 boringen nodig. 

Geen buitenlawaai 
Hoogste rendement 
COP 5,5 tot 6 
Mogelijk warmtenet. 

Kosten tot € 3 Milj/ km diepte. Diepste 
boring voor hele grote installaties, meeste 
kosten. Open of gesloten systeem.   
Risico’s. Vaak gemeentegarantie nodig. 

G Lucht-lucht. 
Ventilatielucht-
water 

Ventilatie warmtepomp. Warmte 
wordt onttrokken aan uitgaande 
ventilatie lucht. 

Gebruikt de warme lucht 
uit de woning. 
Verwarming van 
tapwater inclusief.  

Warmteverlies is door hele gebouw schil, 
niet alleen de ventilatielucht. In de winter 
moet dan bij-verwarmd worden. Grote 
luchtkanalen door de hele woning. 

 Warmtepomp 
algemeen  

Het selecteren van een warmtepomp moet altijd gebaseerd zijn op het noodzakelijke vermogen om 
bij -10 °C de woning te kunnen opwarmen. De COP of SCOP wordt aangegeven voor - 7 °C.  
Wanneer je de woning niet kan verwarmen met een CV-water temperatuur van ≈ 50°C dan is de 
woning nog niet geschikt voor een warmtepomp met LTV. 
Koelen van ongeveer 5°C is mogelijk bij bijna alle typen warmtepompen. 
De buitenunit met ventilator moet soms worden schoongemaakt (spinnen, bladeren) 
Hoe beter de woning is geïsoleerd, hoe beter het rendement van de warmtepomp. 
Voor een hoge-temperatuur warmtepomp zijn er weinig woningaanpassingen nodig, maar deze is 
tot 50% duurder in aanschaf en gebruik dan een lage-temperatuur warmtepomp. 

 

 
15 Bij een zonneboiler levert de warmtepomp voor de 7 zomermaanden de warmte voor het tapwater. 
16 Een nieuw voorbeeld is de integrale Stiebel-Eltron LWZ-5-8- C5 met ingebouwde lucht WTW.  
17 Voor de grondwater en bron-type warmtepompen zijn vaak vergunningen nodig, terwijl deze voor kleine 
woningen niet rendabel zijn vanwege de hoge installatiekosten. 
18 Zie: https://geothermie.nl/images/Handboeken/Geothermie_in_de_Gebouwde_Omgeving.pdf  
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Hoe hoger de COP (Coëfficiënt of Performance), hoe lager de elektriciteitskosten zijn, en hoe lager de 
CO2 uitstoot. Deze systemen zijn op den duur dus voordeliger in kosten en beter voor het milieu in 
vergelijking met elektrische of aardgasverwarming. Het direct elektrisch bij-verwarmen van de woning 
in een koude winter (straalkachel, ventilatorkachel) of van elektrische boiler voor tapwater heeft een 
COP = 1.  De warmtepomp COP-specificaties moeten op -10 °C worden aangegeven en de kW capaciteit 
berekend worden op de warmtevraag van de woning bij -10°C. De warmtevraag zal 20-25% hoger zijn 
bij een hoge gemiddelde woning temperatuur (tussen 18°C en 22°C = 20°C) dan bij een lagere 
gemiddelde woningtemperatuur (tussen 16°C en 20°C = 18°C). Het hangt er ook vanaf of men de eerste 
etage (slaapkamers) meeneemt in de hoge gemiddelde temperatuur van de woonkamers.  
 
Een COP van 3,5 betekent dat met 1 kWh elektriciteit er 3,5 kWh equivalent warmte wordt geleverd.  
De COP van de ene warmtepomp moet altijd vergeleken worden met de COP van een andere 
warmtepomp én bij dezelfde minimumtemperatuur. Het is ook mogelijk om de SCOP te vergelijken; 
de Seizoensgebonden COP19.   De SCOP wordt over het hele jaar volgens de gemiddelde winters van 
de afgelopen jaren berekend, het gewogen gemiddelde.   
 
Elektriciteit dat is geproduceerd met alleen fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie, steenkool of 
bruinkool is niet hernieuwbaar of duurzaam, omdat het een hoge CO2-uitstoot veroorzaakt.  
 

Het energieverbruik voor een gemiddelde goed geïsoleerde eengezinswoning (rijtjeswoning label A) 
van 120 m2 met drie bewoners is (gemiddelde temperatuur 18°C) is bij (buiten)Lucht-Water 
warmtepomp 3.000 kWh per jaar (≈ 6kW met COP 3,3). Bij een bodem warmtepomp als bron 2.200 
kWh per jaar. (≈ 4kW warmtepomp met COP 4,5). 
 
Een HR-Cv-ketel (COP = 1) verbruikt dan ongeveer 1.000 m3 gas/jaar of equivalent ≈ 10.000 kWh/jaar 
(≈ 35 MJoule). Deze Cv-ketel verbruikt ≈ 3,3X zoveel energie als de warmtepomp (COP ≈ 3,3). 
Omdat voor tapwaterverwarming de L-W-warmtepomp een lagere COP heeft (door het grotere 
temperatuurverschil, wordt de gemiddelde COP van de L-W-warmtepomp tussen 2,5 en 3,0. 
 
De CO2-uitstoot van grijze elektriciteit (mix fossiel en duurzaam) is ≈ 0,5 kg/kWh -> ≈ 1.500 kg CO2 
De CO2-uitstoot van gas Cv-ketel ≈ 57kg CO2/ GigaJoule dus: 57GJ/kg x 35MJ ≈ 2.000 kg CO2 

 
Het zelf duurzaam opwekken van elektriciteit door PV-panelen op de woning, in combinatie met een 
warmtepomp verlaagt sterk de CO2-uitstoot. Dit is het principe van een PVT-warmtepomp. 
 
Observatie 1.  Bij een lucht-lucht warmtepomp kan de buitenlucht temperatuur dalen tot -10°C, maar 
de grondtemperatuur daalt beneden een meter onder het maaiveld (plaats van leidingen) tot ongeveer 
+5°C. Bij een diepte systeem (100 - 200 m diep) is de grondtemperatuur vrij constant met ongeveer 
+10°C tot +12°C.   
 
Grondgebonden systemen D en E hebben daarom een veel hoger rendement in de winter dan 
systemen A en B.  Grondgebonden systemen zijn wel veel duurder in aanleg dan de Lucht-Water 
systemen, waardoor het financiële rendement vaak lager kan zijn. Voor grote gebouwen waar veel 

 
19 Dit is de gemiddelde COP over het hele jaar.  Warmtepompen kunnen ook op basis van de SCOP goed met 
elkaar vergeleken worden. Je mag niet de COP met de SCOP vergelijken.  De SCOP-vergelijking moet steeds 
over hetzelfde aantal graaddagen gaan. Het aantal graaddagen op één dag is het verschil tussen de gemiddelde 
temperatuur in huis (18 °C) en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag (b.v. 10 °C). 18-10 = 8 graaddagen. 
In Nederland waren er in 2021 ongeveer 2331 graaddagen. Bij steeds zachtere winter zullen het aantal 
graaddagen dalen. Zie:  https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/graaddagen-in-gasjaar-2021  
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warmte-energie wordt gevraagd kan het systeem gunstig zijn.  Wanneer hele stadswijken van warmte 
voorzien moeten worden wordt systeem F ontwikkeld. 
 
Figuur 5. De relatie 
tussen de bron 
temperatuur en de 
afgifte temperatuur. 
Een groot verschil 
maakt het systeem 
minder efficiënt. 
Grondgebonden 
systemen hebben altijd 
een klein verschil. 

 
 
Een bodemwarmtepomp met een hoger rendement vraagt minder stroom dan een Lucht-Water 
warmtepomp. Hierdoor is een 3-fasen aansluiting (3X 25 Amp, max 15 kW) soms niet noodzakelijk.20 
 
Observatie 2. Bij een oppervlakkig grondgebonden systeem D is een vrij groot grondoppervlak nodig 
waar de oppervlakte leidingen >1 meter diep in de grond gelegd moeten worden.  Bij een bestaande 
tuin zal dat erg bezwaarlijk zijn, terwijl er op het leidingen gebied geen bomen geplant mogen worden.   

 
De leidingen zijn meestal HDPE-lussen of korven die ingegraven worden. Het horizontale gebied van 
de slangen is ongeveer 2X het woningoppervlak (een woning met 200 m2 woonoppervlak heeft dan 
400 m2 nodig met diepte tot 2 m). 

Figuren 6.  Oppevlakte leidingen netwerk, leidingen korven en oplossing voor passief huis met kelderinstallatie. 
Mogelijk wanneer er zich  binnen de 20 m geen andere oppervlakte netwerken bevinden. 

 
De leidingen zijn meestal HDPE-lussen of korven die ingegraven worden. Het horizontale gebied van 

de slangen is ongeveer 2X het woningoppervlak (een woning met 200 m2 woonoppervlak heeft dan 

400 m2 nodig met diepte tot 2 m). 

Over-dimensionering van een warmtepomp veroorzaakt dat de warmtepomp vaker moet stoppen en 
starten (duurder en slijtage en rendementsverlies). Onder-dimensionering is ook niet goed.  

 
20 Wanneer een woning onvoldoende elektriciteit aansluiting heeft (1 fase 25 Amp) moet voor een zwaardere 
warmtepomp dan 5kW de netaansluiting worden uitgebreid naar 3 fasen. De piek elektriciteitsvraag van 
elektrisch koken en elektrische boilers speel dan ook mee.  
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Te kleine systemen krijgen het gebouw niet goed warm in de winter, waardoor het elektrische 
bijstookelement in de warmtepomp geactiveerd wordt, met een hoger energieverbruik en kosten tot 
gevolg.21 
 
Observatie 3. Bij een diep en open systeem E (grondwater 100 - 200 m) moet er een flinke afstand 
tussen de bronnen zitten (> 50 m) afhankelijk van de gewenste capaciteit en grondwatersituatie.   
Die afstand moet er ook met de buren zijn wanneer die ook een E-systeem hebben. Voor 
grondgebonden systemen moet de aanleg volgens BRL 6000-12 geschieden met 
milieueffectrapportage, terwijl er in sommige gemeenten andere beperkingen zijn.  
 
Figuur 7.  De gesloten bodemwarmtepomp haalt de 
warmte of koude uit de grond door brine-water (heel 
zoutwater). De diepte kan gaan tot 250 m. Kosten boren 
€ 7000 - € 15000. Duratherm systeem. 
Bij een bodemwarmtepomp kan exces warmte van 
zonnepanelen in de bodem worden opgeslagen voor 
gebruik in de winter.  COP tot 6 mogelijk. 
Bodemsystemen hebben een twee keer zo lange 
levensduur dan lucht-water warmtepompen. 

 
 
 
 
Observatie 4.  Bij het verifiëren van de COP moet de waarde van -10°C worden vergeleken.  
 
Sommige fabrikanten geven de COP-waarde aan voor +7°C (gemiddelde temperatuur in de winter), 
maar de werkelijke COP-waarde wordt erg veel lager wanneer het kouder is. Sommige systemen 
stoppen bijna met werken bij -5°C en dan neemt een intern elektrisch element de verwarming over. 
Dat is heel erg inefficiënt (met COP 1) en kan het gemiddelde jaarrendement verlagen met 30%. Het 
vergelijken tussen de SCOPs  van verschillende fabrikanten is daarom verstandiger.  
 
Observatie 5. De warmtepomp werkt het beste wanneer het temperatuurverschil tussen de bron en 
het afgiftegebied het kleinste is. Warmtepompen werken allemaal op een LTV-systeem; hoe kleiner 
de warmtesprong is hoe hoger het rendement. Dit hangt ook af van het toegepaste koudemiddel. 
Daarom is de warmtepomp in principe minder geschikt voor middelhoog (>>35°C) of hoog 
temperatuurverwarming (HTV > 60°C), want het rendement gaat dan naar beneden. Sommige 
warmtepompen kunnen additioneel tapwater verwarmen met een boostersysteem. Het tapwater 
moet dus bij een hoog temperatuur systeem bij voorkeur op een andere manier worden bij-verwarmd 
(gas of elektrisch, warmtepompboiler) of in een zogenaamd hybride systeem dat een aanvullende 
boiler of HR-gas-Cv-ketel heeft voor het tapwater.  
 
Observatie 6. Bij een systeem A (lucht-lucht) moet er voor meer warmte ook meer lucht verplaats 
worden. Dat kan luchtstromen en tocht veroorzaken, net zoals bij een airconditioner.  
Geluid is een andere factor die dan belangrijk is. De meeste systemen zijn dan ook B (lucht-water) 
omdat deze in de woning geluidloos zijn, geen sterke luchtstroming veroorzaken en geen luchtkanalen 
heeft. De hoeveelheid luchtverwerking voor een kleine woning is ≈ 600 m3/uur. 

 
21 Met een overbelast elektriciteitsnetwerk zal dan bij < -10° C de elektravraag extra oplopen omdat sommige 
All-elektric Lucht-Water warmtepompen dan elektrisch kunnen gaan bij-verwarmen. Dit kan slechts voorkomen 
of verminderd worden wanneer er een eigen warmte opslagbuffers of wijk-gebonden warmte opslag is. 
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Observatie 7. Een warmtepomp-boiler produceert een tapwater temperatuur van hooguit 55°C. Voor 
het warme douchewater (≈ 38°C) is dan een beperkte hoeveelheid koud bijmengwater nodig (grond 
temperatuur 12°C) en waardoor er een grote voorraadboiler (>200 liter) nodig is.  Bij een elektrische 
boiler is de watertemperatuur meestal 80°C (altijd > 60°C), waardoor er tenminste 50% koud water 
moet worden bijgemengd voor het douchewater. De elektrische boiler is dan ook veel kleiner. 
 
Observatie 8. Wanneer er op een douche22 een WTW zit, wordt maar 30% tot 40% van de hoeveelheid 
warm tapwater van de Cv gebruikt en kan dus ook de boiler kleiner zijn. Wanneer een woning een 
zonneboiler heeft zal deze voor bijna de hele zomer het warme tapwater leveren, maar nauwelijks in 
de winter. Bij een zonneboiler kan de tapwaterboiler of de capaciteit voor warm tapwaterproductie in 
de winter daarom niet kleiner worden uitgevoerd (niet als je koud doucht).  
 
Observatie 9. Er zijn warmtepompen met een geïntegreerde elektrische boiler met twee cellen in het 
buffervat; de warmtepomp verwarmd het water in de grote lauwe cel (45°C en 200 liter). Het tapwater 
wordt naar gelang de tapvraag elektrisch in een kleine cel (30 liter) snel bij-verwarmd (tot 60°C). De 
60°C was nodig om legionella tegen te gaan. Tegenwoordig is dat in Nederland niet echt nodig en zal 
het voorraadvat niet warmer zijn dan 50°C. Bij sommige installaties verwarmt het water incidenteel 
tot > 60°C om legionella tegen te gaan. 
 
Observatie 10. Bij een gemeenschappelijke warmtepomp (VvE of grote flat) voor ruimteverwarming 
zou de tapwaterverwarming in ieder geval individueel moeten zijn. Dit gebeurt dan met een 
individuele booster warmtepomp (5 tot 7 kW met boilervat of buffervat 200-300 liter.) of HR-CV 
combi (klein 25-35 kW).  
 
Observatie 11. Het afgifte rendement COP van een lucht/water-warmtepomp bij een kleine 
temperatuursprong (warm buiten) is hoger dan bij koude lucht. De lucht/water-warmtepomp is 
daarom voorzien van een inverter die terug-moduleren mogelijk maakt (langzamer draaien). In het 
voor- en najaar is het rendement hoog, omdat er dan een lage warmtevraag is, waardoor de 
warmtepomp snel uitschakelt (als het tapwater te heet wordt). 
Iedere keer kost het opstarten van de warmtepomp veel stroom en 
wordt de COP lager, en is nadelig voor de levensduur. Een buffervat 
voorkomt dit.  
 
 
Figuur 8. Buffervat 250 liter aan een warmtepomp gekoppeld. Het heeft 
vier aansluitpunten: twee voor de warmtepomp en twee voor het 
afgiftesysteem. De retour van de warmtepomp en de retour van het 
afgiftesysteem hebben iedere een eigen aansluiting aan de onderkant van 
het buffervat. 

 
 

3.1. Het buffervat 

Observatie 12.  Een buffervat heeft een extra circulatiepomp nodig om het warmte-afgiftesysteem te 
voeden.  Soms heeft die een schakelcontact om de pomp aan en uit te schakelen. Moderne pompen 
zijn drukgeregeld en passen het toerental aan. De Grundfos Alpha-3 heeft een minimumverbruik van 
3 Watt. Dat stroomverbruik is veel minder dan de energiebesparing van de hogere COP.  

 
22 Zie document douche WTW op www.nienhuys.info, eerste pagina voor opties.  
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Een buffervat zorgt voor een scheiding in de installatie, waardoor de circulatiepomp van de 
warmtepomp niet meer in staat is om het afgiftesysteem te voeden en is er een extra circulatiepomp 
nodig. De Itho Daalderop pomp is echter groot genoeg om de vloerverwarming mee te laten 
circuleren, waardoor voor het buffervat een extra circulatie pomp niet nodig is.  
 
Ook bij de combiwarmtepompen Altherma 3 van Daikin is niet altijd een buffervat nodig. Voor de 
ontdooicyclus bij kleine warmtepompen (8kW) is zo’n 10 liter water uit het systeemvat van ≈ 33 ˚C 
benodigd en voor grotere een 20 liter (tot 16 kW), of kan extra warm water uit de ingebouwde boiler 
gehaald worden. Dit kan niet met een losse boiler 
 
Het buffervat is niet altijd nodig bij de stabielere bodemwarmtepomp (geen vorstrisico). Indien wel, 
dan is bij een inverter-gestuurde (modulerende) bodemwarmtepomp de capaciteit van het buffervat 
25% van het vermogen. Een warmtepomp van 8 kW met aan/uit-regeling vraagt een buffervat van 
160 liter. Bij een modulerende warmtepomp (25% = 2kW), een buffervat van 40 liter. 
 
Bij een installatie zonder na-regeling is de doorstroming van de vloerverwarming afgestemd op de 
flow over de warmtepomp. Bij woningen waar bewoners of opdrachtgevers toch een na-regeling (per 
vertrek) wensen, plaatst Itho Daalderop een Autotemp.  Deze na-regeling worden de kleppen 
proportioneel geopend en weet de warmtepomp daardoor hoeveel energie er moet worden 
geleverd. Autotemp zorgt altijd voor voldoende flow.  

Bij een na-regeling van derden is nog wel een buffervat nodig, en vaak ook een veer-belaste bypass. 
Wanneer zonder na-regeling de bewoners besluiten om slaapkamergroepen dicht te draaien23 dan 
komt de flow van de warmtepomp niet meer overeen met die over de vloerverwarmingsgroepen.  

De warmtepomp kan dan gaan pendelen. Dit kan gecorrigeerd worden 
in de settings. Techneco heeft een slimme na-regeling, de GIW-box, 
die ervoor zorgt dat er altijd voldoende groepen open staan. 

 
Figuur 13. Een ander buffervat is een systeem met ≈200 liter op temperatuur 
50 tot 55°C en 30 liter op temperatuur 70 tot 80°C (tegen legionella). Er is dus 
altijd meteen heet tapwater beschikbaar. Bij tapwatervraag, gaat de 
warmtepomp de 55°C in het kleine vat direct opwaarderen zodat er geen 
tekort aan warm water bontstaat. 

 
 
 
 
Nieuwe warmtepompen verhitten het tapwater in de boiler slechts 
één keer per week tot boven de 60 graden om legionella te voorkomen. 
 
Bij de berekening van de warmtepompcapaciteit wordt meestal het benodigde vermogen voor de 
tapwater verwarming meegenomen. Dat hangt af van het type tapwaterverwarming. Een Remeha-
Mercuria zal bijvoorbeeld een tapwater boilervat gedurende enkele uren verwarmen tot hij zijn 
temperatuur bereikt heeft. Dat verwarmen kan ook gemaximeerd worden met tijd, bijvoorbeeld 
maximaal 2 uur en daarna weer 3 uur het huis verwarmen. 
 

 
23 Zonder warmte-isolatie tussen de woonkamer en de bovenliggende slaapkamers, zullen de slaapkamers 
slechts 4°C tot 5°C koeler zijn dan het plafond in die woonkamers. Op die kamers kan dan worden volstaan met 
gewone radiatoren die dan hoofdzakelijk uitstaan Slaapkamers moeten goed geventileerd blijven. 

http://www.nienhuys.info/
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Observatie 13. Bij inverter-gestuurde warmtepompen is het niet automatisch dat de ingebouwde 
circulatiepomp terug-regelt als het vermogen van de warmtepomp vermindert. Als de compressor in 
capaciteit wordt teruggeschroefd dan moet de pomp eveneens terug in toerental waarmee de 
doorstroming minder wordt. Bij systemen met een na-regeling is het belangrijk dat de circulatiepomp 
mee-moduleert met de warmtevraag. Dat is een reden minder om voor een buffervat te kiezen. 
 
Observatie 14. Met een hybride systeem of met een kleine warmtepomp voor ruimteverwarming kan 
een aparte warmtepompboiler worden toegepast voor het tapwater (of als de Cv-ketel het opgeeft). 
Daar is wel weer ruimte voor nodig, met twee dikke luchtkanalen naar buiten.  

 
Figuur 9. De geïntegreerde warmtepomp boiler gebruikt de 
warme afvoerlucht van de woning voor het verwarmen van 
het water. 
Afbeelding Siebel Eltron uit  www.warmtepomp-weetjes.nl ,  
 
Sommige systemen hebben een 3-weg klep die óf warmte 
geeft aan het Cv-systeem, óf warmte levert voor tapwater.  
Bij het plaatsen op zolder moet de vloer wel het extra gewicht 
van de boiler kunnen dragen. 

 

 

 

 

 

 

 
De hoeveelheid warmte-energie die nodig is voor warm tapwater (van > 60°C) is ongeveer 20% van de 
totale warme energievraag van de woning. Bij goed geïsoleerde woningen wordt de totale 
energievraag lager, dus het percentage voor tapwater verwarming hoger. De consumptie van warm 
tapwater wordt sterk verminderd door te toepassing van een WTW op de douche24 en een 
zonneboiler. De warmtevraag voor lucht verwarming wordt zeer sterk verminderd door een WTW op 
een centrale balansventilatie  of op een decentrale ventilatie.25 
 
Observatie 15.  Hoe lager de warmte afgiftetemperatuur van een Cv-warmtepomp is, hoe groter het 
warmteafgifte oppervlak moet zijn. Daarom is vloerverwarming vaak de gekozen combinatie.  Het 
aantal leidingen en de afstand tussen die leidingen is mede belangrijk voor de warmteafgifte. Een erg 
goed geïsoleerde woning met balansventilatie en WTW kan men dus ook met grote ouderwetse 
radiatoren verwarmen, eventueel verbetert met radiatorventilatoren (Type Jaga).  
 
Observatie 16 Het totale radiatoroppervlak dat nodig is om de woning binnen een paar uur op 
temperatuur te krijgen moet berekend zijn op een buitentemperatuur van -10°C. Bij een matig 
geïsoleerde woning moeten de LTV dan ook dicht bij elkaar liggen (10 cm h.o.h.).   
 
Bij een goed geïsoleerde woning is er drievoudig voordeel:  

(1) De technische installatie is kleiner, dus een lagere investering (elke 15-20 jaar). 
(2) Er is minder warmte nodig, dus ook minder CO2-uitstoot.  
(3) De warmtepomp draait minder, slijt minder en is daarom duurzamer.  

 
24 Zie document over Douche WTW op mijn website www.nienhuys.info.  Minder warm tapwater gebruik kan 
ook door minder douchen, korter douchen en koeler douchen; dit zijn bovendien gezondere maatregelen. 
25 Zie document Ventileren van oudere Woningen” op www.nienhuys.info  

http://www.nienhuys.info/
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Observatie 17.  Voor elke 1°C temperatuurverlaging van het Cv-water, wordt de LTV-warmtepomp 
ongeveer 2% meer efficiënt en gebruikt dan 2% minder stroom.  Voor snel opwarmen is een hogere 
temperatuur nodig (in combinatie met radiatorventilatoren) en is dus minder efficiënt.  
 
Observatie 18. Wanneer je een warmtepomp hebt die in de winter een hoge watertemperatuur 
nodig heeft (>50°C, en dus minder efficiënt dan bij 35°C) dan betekent het ook dat deze in de herfst 
en de lente ook minder efficiënt draait.  Minder isolatie van de woning vraagt een zwaardere 
warmtepomp (meer kWh) of een hogere watertemperatuur (minder efficiëntie) en kost dus meer 
elektriciteit en is op de langere termijn dus minder cost-efficiënt. 
 
Observatie 19. Om na te gaan (testen) of een woning bij een lage temperatuur wel warm wordt in de 
winter, kan men de gas-Cv-temperatuur lager zetten en de nodige verwarmingstijd monitoren. Door 
dit in stappen uit te voeren kan inzicht verkregen worden in de isolatiewaarde van de woning. Bij een 
COP van 2,7 is er geen economisch verschil tussen een HR-gas-CV en een warmtepompsysteem 
wanneer de kosten van de energiewaarde overeenkomen tussen elektriciteit en het gas. He beleid 
van de overheid is erop gericht dat het prijspeil van de twee soorten energie overeenkomt met de 
geleverde energiewaarde.  
 
Observatie 20. Omdat de lange leidingen van de LTV-vloerverwarming veel doorstroomweerstand 
hebben (tot 90 m voor 16 mm leiding en tot 50 m voor een 8 mm leiding), is daar een extra pomp 
voor nodig. Deze pomp moet een energiezuinige gelijkstroompomp zijn. De pomp kan worden 
geschakeld door een temperatuursensor zodat deze alleen draait wanneer er een warmtevraag is.  
Leidinglussen die minder warmte af hoeven te geven kunnen door de regelkranen op de verdeelbuis 
geknepen worden. Bij de dunne leidingen van het Warp-LTV vloerverwarming systeem is de 
maximale lus-lengte < 50 m.  
 
Figuur 10. Door de afsluitknoppen van de 
LTV-vloerverwarming gedeeltelijk of 
geheel dicht te draaien wordt de 
warmtetoevoer per doorstroom lus 
geregeld. Door de knoppen te merken is 
dat eenvoudig. Wanneer er geen knoppen 
op een oude verdeelbuis zitten kunnen er 
voetventielen in geplaatst worden om de 
doorstroom te regelen.  

 
Koelen kan nodig zijn als de woning slecht geïsoleerd is of veel glasoppervlakte heeft (zonder 
zonwerende eigenschappen). De meeste moderne warmtepompen kunnen koelen, maar dat kost dus 
wel energie. Het aan de buitenkant van het gebouw voorkomen van warmte instraling door de zon is 
dan verstandiger.  Dat kan isolatie zijn of warmte reflecterend folie op de ruiten of gordijnen.26 
 
In plaats van een duurdere warmtepomp (grondgebonden, D en E) of aparte Airco (duur) is het 
verstandig om aan de buitenkant van de ramen zonwering toe te passen en hitte-instraling te 
voorkomen, in plaats van door extra technische installaties.27 
 

 
26 In de winter houdt dat ook in dat er minder zonnewarmte binnenkomt. Bij reflecterende folies geen licht. 
27 Zonder warmte-isolatie tussen de woonkamer en de bovenliggende slaapkamers, zullen de slaapkamers 
slechts 2°C tot 3°C koeler zijn dan het plafond in die woonkamers. Op die kamers kan dan worden volstaan met 
gewone radiatoren die dan hoofdzakelijk uitstaan. Slaapkamers moeten goed geventileerd blijven. 
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Bij de toename van het thuiswerken worden in veel woningen de zolders omgebouwd tot 
kantoorruimte. Bij slecht geïsoleerde daken wordt het dan snel te warm. De oplossing is dan niet om 
een airco aan te schaffen, maar om de zolderisolatie te verbeteren (inclusief de dakkapellen die 
meestal erg slecht geïsoleerd zijn), en buiten-zonwering toe te passen. 
 
Echter, permanente zonwering zoals zonwerende folie buiten-op de ruit geplakt blokkeert in de winter 
ook de zon en daarmee warmte-instraling. Wanneer zonne-instraling in de winter gewenst is kan het 
beste een buitenzijdige zonweringdoek of -luik worden toegepast. Er bestaan ook automatische 
zonweringen die sluiten bij hoge zonne-instraling.28  
 
Technische installaties met bewegende onderdelen (pompen, ventilators) hebben een levensduur van 
15 tot 20 jaar, afhankelijk hoe hard ze moeten werken29;  daarna moeten ze gedeeltelijk of geheel 
vervangen worden. Een uitzondering zijn de PV-zon panelen en de PVT (thermische) PV-warmtepomp 
systemen die tenminste 30 jaar met een goed rendement functioneren. 
 

Figuren 11.  Doek zonweringen en harde luiken houden de straling buiten.  Opgetrokken laten ze de straling 
binnen waardoor de woning in de winter verwarmd wordt. Een gordijn of jaloezie achter het glas laat eerst het 
licht binnen wat dan omgezet wordt in warmte, waarbij die warmte dan niet meer goed naar buiten kan. 
 

Wat is de CO2-uitstoot van een warmtepomp in vergelijking met een HR-gas-Cv? 
 
Bij een goed afgestelde warmtepomp en met een hybride warmtepomp daalt de CO2-uitstoot met 
ongeveer met respectievelijk 35% tot 25%, afhankelijk of het groene elektriciteit is (dat is niet altijd 
het geval). Je verbruikt dan wel meer elektriciteit, vooral in de winter. De gasprijs gaat in Nederland 
waarschijnlijk jaarlijks meer omhoog in vergelijking met de elektriciteitsprijs. 
 
 Om een warmtepomp te installeren is een goed geïsoleerde woning en LTV-verwarming 
noodzakelijk, maar op een aantal isolatiemaatregelen en de warmtepomp zelf wordt subsidie 
verleend. Deze subsidie verandert jaarlijks. 
 

 
28 Zie bouwmarkten: https://www.fakro.nl/producten/bedieningssystemen/elektrisch/elektrische-producten/  
29 Lucht warmtepompen moeten in de koude winter langer/harder werken. Warmtepompen die te groot en 
over gedimensioneerd zijn, slaan steeds aan en uit en slijten daardoor extra (pendelen).  

http://www.nienhuys.info/
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Bij verbouw of modernisering wordt vaak meer glas toegepast, hetgeen in meer warmteverlies 
resulteert30, tenzij triple glas wordt toegepast met een U-waarde van 0,5 W/m2.K (RC-waarde 2,0), 
in plaats van HR++ glas met minimum nieuwbouwnorm U-waarde 1,2 /m2.K (Rc = 0,83 m2.K/W).  
Oud isolatieglas met Rc = 0,6 vervangen door HR++ (Rc = 0,9) levert slechts 50% (= 1,5 x) isolatie 
verbetering op en kost ongeveer euro 150/m2.  
Oud isolatieglas met Rc = 0,6 vervangen door triple glas (Rc = 1,8 tot 2,0) levert 300% (= 5X) isolatie 
verbetering op en kost ongeveer euro 300/m2.  Het feitelijk rendement van triple glas is daarmee 
hoger dan de verbetering naar HR++.  
 

 
Figuur 12. Afbeelding van 
www.warmtepomp-weetjes.nl  
De gesloten bron voor grote 
gebouwen kan tot 200 m 
diepgaan.  
De diepe geothermische 
systemen zijn ook volgens het 
tweede model maar dan veel 
dieper; deze zijn alleen geschikt 
voor hele woonwijken en grote 
projecten.  
Voor het derde model is een 
groot grondoppervlak nodig. 
Voor het vierde model minstens 
30 m tussen de boringen, mits 
de buren niet hetzelfde doen. 

 

 
Observatie 21. Een enkele graad lager in de Cv-watertemperatuur maakt de warmtepomp ongeveer 
2% meer efficiënt bij hoge temperaturen en 1% meer efficiënt bij lage temperaturen. Daarom is een 
LTV-systeem het meest aanbevolen. 
 
Een hoog-temperatuur warmtepomp verwarmt het radiator- of Cv-water eerst naar ≈ 35°C, waarna 
het een tweede stap verder verwarmt tot > 50°C. Het hybride systeem verhoogt met de HR-gas-CV het 
Cv-water of het tapwater met gas tot > 65°C. Wanneer de woning nog oude radiatoren voor een HTV 
heeft kan de HR-gas-CV ook dat water verder verwarmen31. 
 
Observatie 22. Omdat de koudemiddelen gevaarlijk zijn voor het milieu of ontbrandbaar, mogen 
leidingen van de installaties alleen maar aangelegd worden door een gekwalificeerde installateur.32 
Een warmtepomp met minder dan 5 kg propaan (propaan of propeen = C3H8 = koudemiddel R290) valt 
niet onder de F-gassen classificering en mag door elke installatiemonteur worden aangelegd.  
Het propaan is wel explosief. Het werken aan warmtepompen met > 10 kg koudemiddel mag alleen 
door een gekwalificeerd installateur geschieden. 
 

 
30 Voor meer informatie zie document “101-Soorten-Glas” op www.nienhuys.info  en andere documenten. 
31 Hoog-temperatuur radiatoren zijn niet geschikt voor warmteafgifte van water tot 40°C, tenzij er radiator 
ventilatoren worden toegepast die de warmteafgifte sterk verhogen (Speedcomfort).  
32 Voor meer informatie zie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/ozon-en-f-gassen/koudemiddelen/  
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Bij sommige warmtepompen is één van de gaskringlopen met helium. GWP (Global Warming Potential) 
van CO2 = 1 (R744), hoge druk (130 bar) en heeft een groot temperatuurverschil nodig.33  Deze   R744 
warmtepompen kunnen makkelijk een hoog-temperatuur systeem hebben. Echter door de hoge druk 
zijn ze in aanschaf iets duurder dan lagedruk systemen. 
 
Het koudemiddel isobutaan (R600a met GWP 8) of propaan (R290 met GWP 3), hetgeen heel veel 
minder is dan het synthetische koudemiddel HFC  R134a (met GWP 4470 en HFC 125 = GWP 1.430, die 
zijn verboden of uit-gefaseerd). Propaan is een natuurlijk middel (komt in de natuur voor) maar is 
ontvlambaar en kan exploderen.  Een dergelijke warmtepomp moet dan ook buiten op het dak staan. 
Koudemiddel R410A heeft een GWP 2.088; deze en een aantal andere koudemiddelen mogen per 2025 
niet meer geproduceerd /geïnstalleerd worden.  

Het koudemiddel R32 (geurloos, slecht brandbaar) is een beter koudemiddel dan R410A en 
kan gebruikt worden om R410A (GWP 2.088) te vervangen.  

Beide koudemiddelen hebben geen negatief effect op de ozonlaag, maar R32 (GWP 675) is 
gemakkelijker te recyclen. Vanaf 2025 mogen er geen warmtepompen worden geïnstalleerd met een 
koudemiddel met GWP > 750.  

 
Observatie 23. Een Water-Water warmtepomp (systeem C) komt in Nederland nog weinig voor en is 
alleen mogelijk naar een open water dat bij de kanaal- of rivierbodem (waar de warmtewisselaar zit) 
dat in de strengste winter niet onder de +5°C komt, zodat de warmtepomp er nog 4°K aan kan 
onttrekken. Het water (met glycol) in de buizen mag niet bevriezen.  
 
Observatie 24. De aanleg van de twee (warm en koud) leidingen van de warmtepomp tot aan het 
verdeelblok voor de leidingen van de LTV-vloerverwarming moet zo kort mogelijk zijn en beiden 
leidingen moeten elk (extra) goed geïsoleerd zijn.   

Figuren 13. Links. Leidingisolatie voor Cv-installatie 
of warmtepomp. Rechts. Cv-installatie in de kelder 
met leidingen  naar linksboven die onder een 
schuimbeton vloer liggen (naar LTV- verdeelblok).   
 

Ondanks de rode (aanvoer, warm) en blauwe isolatie (terugvoer, kouder) van het Cv-water geeft de 
IR-camera duidelijk aan dat er veel warmteverlies is van deze “geïsoleerde” leidingen. In het woning- 
gedeelte links werden deze leidingen in het zand gelegd en daaroverheen werd een schuimbeton 
vloer gestort. Deze leidingen lopen naar het LTV-vloerverwarming verdeelblok. De warme leiding geeft 
dus eerst warmte af aan de terugvoerleiding en ook aan de zandgrond onder het schuimbeton.  
Hiermee wordt het rendement van deze Cv-installatie extra verlaagd.    

 
33 Zie ook:  https://www.linde-gas.nl/nl/products_and_supply/refrigerants/f_gas_regulation/index.html  en 
https://docplayer.nl/112803438-Info-voor-koudemiddelengebruikers-5-leidraad-voor-de-selectie-van-
koudemiddelen-een-blik-op-de-koudemiddelen-van-de-toekomst.html  
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Observatie 25.  Het gasnet is een unieke infrastructuur in Nederland en kan gebruikt worden voor de 
bijmenging met waterstofgas. Men voorziet in de toekomst een 30% bijmenging. Waterstofgas kan 
geproduceerd worden uit tijdelijke overcapaciteit van PV en windmolens (groene energie)34, het totale 
energierendement daarvan is dan ongeveer 75% vanwege tweemaal het omzettingsverlies.  
 
Observatie 26.  Op de erfgrens (perceelgrens of naast open raam of deur) mag een warmtepomp niet 
meer lawaai produceren dan 40 dB(A) in de nacht en 45 dB overdag (sinds 1 april 2021).  De dB(A) is 
de gecorrigeerde gevoelswaarde voor het menselijk oor en is een paar dB lager dan de dB-waarde.  
Het is belangrijk dat de opstelling (op een dak of dakkapel) goed trillingvrij is zodat er geen trilling 
geluid naar binnen wordt overgedragen.35 Goede geluidskasten kunnen tot euro 1500 kosten exclusief 
plaatsing. Vóórdat een warmtepomp op een dak geplaatst wordt, moet dat dak goed geïsoleerd zijn.  
Met de uitlaat richting een harde muur zal het geluid reflecteren. Klimopbeplanting voorkomt dit. 
Met de uitlaat naar boven (Figuur 26) is er ook minder geluidsbelasting op de perceelgrens. 
 
Figuren 14. Geluid 
absorberende omkastingen 
variëren in prijs naar gelang 
de geluidsdemping en de 
duurzaamheid (weer).  
De luchtdoorlatendheid van 
de buiten-unit mag niet 
beperkt worden (minder 
capaciteit. 
Bodemwarmtepompen en 
PVT hebben slechts een 
binnen-unit die het geluid maakt van een koelkast (< 35 dB).  
Rechtsboven. Sedum dakbedekking voorkomt dat het geluid 
van de buitenunit via het dakoppervlak verder wordt 
geprojecteerd. Een muur met klimop voorkomt ook 
geluidsreflectie.  
Rechts. Slechte plaatsing. Te dicht op de gevel en lelijk. 
 

 
✓ Hoe groter de buitenunit (ventilator), hoe minder lawaai deze meestal maakt. 

✓ Kies een buitenunit met een lage geluidsbron.  

✓ Denk vroegtijdig na over de plaatsing van de warmtepomp. Ten minste 0,5 meter los van de 

buitenmuur. De buitenunit mag geen trilling overdragen op de draagconstructie. Plaats de 

unit daar waar het geen inbreuk doet op de architectuur van de woning. 

✓ Neem aanvullende geluiddempende maatregelen zoals begroeiing.   
 

In 2023 komen de eerste warmtepompen op de markt met een maximale geluidsbelasting van 35 dB.  
De monoblock warmtepomp van Itho Daalderop, Amber, is een fluisterstille warmtepomp (36 dB). Met 
het propaan koudemiddel kan tot wel 70°C Cv-water en warm tapwater gemaakt. 

 
34 Deze optie is sterk in ontwikkeling. Vooral als er overcapaciteit is op zonnige en winderige daken is het 
belangrijk dat die elektriciteit meteen wordt omgezet naar waterstof en het net niet overbelast wordt. 
Momenteel zijn er ook Home systemen die met exces elektriciteit (van PV) waterstof produceren  
35 Buitenlandse warmtepompen geven meestal meer lawaai omdat de geluidseisen daar minder streng zijn met 
maximaal 65 dB (A). Het plaatsen van de apparatuur op rubber kussens verminderd ook de trilling naar binnen 
het gebouw. De uitlaat van de warmtepomp (ventilator) of rondom mag bij voorkeur niet gericht zijn op harde 
oppervlaktes zoals baksteen, beton, houten panelen, glas. Voor de ventilator eenheid een Sedum dak 
verminderd sterk de geluidsreflectie verder naar buiten.   
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Observatie 27. Een zonneboiler (zonnecollector) verwarmt het tapwater voor, vooral in de zomer, en 
kan over het jaar genomen ongeveer de helft van de warmte voor tapwater voldoen. Met een goede 
zonneboiler kan andere tapwaterverwarming voor een half jaar worden uitgezet.    

3.2. Stadsverwarming uit geothermie  

Geothermie is een erg dure, duurzame en bijna onuitputtelijke warmtebron en al veel toegepast in de 
kassen tuinbouw, mits goed gedimensioneerd.   
Het is geschikt voor warmtenetten, waarbij het rendement bij LTV-systemen (>30°C) beter is dan bij 
HTV (>70°C, tapwater >60°C), omdat onderweg dan minder warmte wordt verloren.  
 
De installatiekosten zijn echter zo hoog dat men minimaal een groot bedrijf of 4000 tot 5000 
woningen nodig heeft (dicht bij elkaar) om het economisch rendabel te maken; bij woningen gaat het 
dan om stadsverwarming.  Boren tot 3 km diep kan meer dan tot 1.000.000 euro/km kosten. Daar 
overheen komen de andere installatiekosten. 
 
Diepteboringen mislukken soms, dus werk wordt alleen uitgevoerd wanneer overheden garant staan. 
De woningeigenaren betalen wel aansluitkosten van € 1500 tot € 2000 en de warmte verbruikskosten, 
zoals bij conventionele stadsverwarming met koelingswarmte van een elektriciteitscentrale; deze is 
momenteel wettelijk gebaseerd op de gasprijs36.   
 
Bij koeling van diepe gesteentelagen zal krimp ontstaan en krijgt het gesteente krimpscheuren. Deze 
veroorzaken aan het aardoppervlak zeer kleine trillingen.  
 

Figuren 15.  De Nederlandse wet bepaalt dat bij diepteboringen de 
temperaturen worden opgegeven en publiekelijk beschikbaar zijn. 
Met deze gegevens wordt de kaart gemaakt. De temperaturen geven 
gemeten waarden aan. De onzekerheid van de gemeten 
temperaturen wordt boven in de grafiek aangegeven.  
In Nederland bestaan in 2022 ongeveer 22 conventionele 
aardwarmteputten met een diepte van 2,3 kilometer die zo’n 20 MW 
aan energie opleveren (meest rendabel voor LTV). Glastuinbouw Westland. De eerste boring naar extra diepe 
geothermische aardwarmte (4 km met HTV) in Nederland bood helaas geen perspectief. 

 

 
36 Wanneer de gasprijs omhooggaat wordt de warmte van een geothermisch stadswarmtenet omhoog. Deze 
politieke beslissing is onlogisch en is gebaseerd op warmtenetten die met biomassa zijn gestookt. Sinds de 
sterke verhoging van de gastarieven in 2022 wordt deze koppeling ter discussie gesteld. 
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Stadsverwarming is in principe erg duurzaam met LTV, want de aardwarmte is bijna onuitputtelijk en 
het gebruik ervan heeft bijna geen invloed op de atmosfeer (geen CO2 uitstoot door verbranding).  
De overheid moet dus niet de warmtekosten van een geothermische stadsverwarming volledig 
koppelen aan de gasprijs. Van andere soorten stadsverwarming, bijvoorbeeld gebaseerd op een 
biomassa elektriciteitscentrale is dat mogelijk wel relevant.37 
 
Stadsverwarming gebaseerd op afvalwarmte van industrieën is risicovol wanneer die industrieën zelf 
veel zuiniger omgaan met de energie en dus minder afvalwarmte produceren. 
 
Biogas (is ook uit biomassa zoals mest en rioolslib) uit onder andere de veeteeltsector lost een gedeelte 
van de methaan-uitstoot (CH4) uit mest op (25 x CO2eq). Men kan de hoeveel veeteelt biogas verhogen 
uit industrie en rioolafval.  Een biomassacentrale heeft een economische levensduur tot 50 jaar en 
moet voor die periode dus wel voldoende (duurzame) brandstof hebben.  
 
Stadsverwarming uit restwarmte van industrie is ook mogelijk, maar wanneer de industrieën 
efficiënter met energie gaan omspringen (hogere kosten voor rechten CO2 uitstoot, dus vermindering 
CO2 uitstoot door verbranding) zal ook de hoeveelheid restwarmte afnemen. Hoog-temperatuur 
restwarmte is minder energie efficiënt dan LTV-restwarmte door minder transportverliezen. 
Warmtenetten moeten daarom bij voorkeur LTV-systemen zijn, waarbij in de woningen een hybride 
systeem aanwezig is die het tapwater op een hogere temperatuur aflevert. 
 

3.3. Het PVT-systeem.  

Naast PV (Photo Voltaïc elektriciteit, zonnepanelen) systemen zijn er ook PVT (PV-Thermisch-
systemen) die aangesloten zijn op een warmtepomp38 en die met de PV-panelen stroom voor die 
warmtepomp produceren.  Er zijn ook thermische warmtepompen met gevel- of dak-collector panelen. 
Deze panelen kunnen op de noordzijde van het dak gelegd worden (zonder PV).  Voor minder dan 50 
uur per jaar (bij temperaturen onder de -7°C) werkt dan de elektrische bijverwarming.  Zie observatie 
4 over elektrisch bij-verwarmen; dit is met een COP 1 erg inefficiënt. 
 
 
Figuur 16. Afbeelding uit 
www.warmtepomp-weetjes.nl 
 Een PVT-systeem is een combinatie van PV 
en een radiator erachter. Het radiator 
gedeelte kan ook op het noord-dak 
(schaduw) geplaatst worden. De PV levert de 
stoom voor de pomp. 
 
 
 
 
Het rendement van een PVT-systeem ligt iets hoger dan dat van de meeste andere warmtepompen, 
met een COP van 5,6 voor ruimteverwarming en een COP 3,8 voor warm tapwater.  

 
37 Bij natuurlijke openlucht composteren en rotting van mest en organisch afval komt methaan vrij. Dat is een 
greenhouse gas dat > 25 X zo sterk is als CO2. Bij verbranding van dat biogas en generatie van energie/warmte 
komt er slechts 1 deel CO2 vrij. De CO2 uitstoot van een biomassacentrale is dus heel veel minder dan bij de 
verbranding van steenkool of olieproducten. 
38 Een voordeel van dit systeem is dat er geen ventilator aan zit en daardoor geruisloos werkt. 
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Figuur 17: Afbeelding Triple Solar. 
Binnen de woning is het pompsysteem, de 
warmtewisselaar en de aansluiting op 
tapwater en woning verwarming. Het 
geluidsniveau is erg laag vanwege het 
ontbreken van de buitenventilator. 
De binnen-unit moet dan wel weinig geluid 
geven. 
 

 
Het netto jaarrendement van de beste warmtepompen ligt op COP 4 tot 5 voor diepe (100-200 m 
grondwater) warmtepompen39.  De grote Ultra Diepe bronsystemen (2,5 km diep)40 kunnen een COP 
van 5,5 tot 6 halen met bodemwarmte van boven de 120° C.  
 
Voor een gemiddelde hoekwoning van ≈ 150 m2 en een A-label is een PVT-systeem nodig van ongeveer 
8 kW of 10 PVT panelen. Bij nieuwbouw is dan een EPC te bereiken van < 0,19 (volgens Triple Solar).  
Bij oudere (andere) PVT-systemen is vaak > 2X het aantal panelen nodig om dezelfde warmtevraag te 
genereren in vergelijking met Triple Solar (stelt Triple Solar).  
 
De ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) vergelijking met een HR-CV ketel op gas +PV, een Lucht-Water 
warmtepomp +PV, en bodem energie +PV.  

✓ Er is geen noodzaak voor grondboringen.  
✓ Het is geschikt voor nieuwbouw en renovatie. 
✓ Er is subsidie van toepassing (deze verandert jaarlijks). 
✓ PVT en PV-panelen zien er van buiten hetzelfde uit. Er kunnen ook driehoekige aansluitstukken 

geleverd worden, zodat het een aaneengesloten beeld op het dak geeft. 
✓ Het systeem werk buiten op het dak geruisloos. 
✓ De thermische panelen kunnen eventueel op de noordzijde gelegd worden.  
✓ Elke installateur die PV kan aanleggen krijgt een training voor het verbinden van de leidingen. 
✓ Afgifte systeem is laagdrempelig met LTV-radiatoren. 
✓ Waardevermeerdering van de woning. 

 
Figuur 18.  
De Total Cost of Ownership (TCO) laat 
zien dat het PVT- systeem (van Triple 
Solar)41 het voordeligste 
verwarmingssysteem is wanneer over 
een termijn van 15 jaar de 
operationele kosten en onderhoud 
worden meegerekend. 

 
 

 
39 Meestal niet economisch haalbaar of technisch te realiseren voor kleine woningen in de stad.  
40 De hoge kosten en capaciteit maken deze geschikt voor warmtenetten in wijken, mits de warmteoverdracht 
naar de woningen gebaseerd is op LTV, anders is er te veel warmteverlies onderweg. Dit betekent dat de 
woningen in die wijk geschikt moeten zijn voor LTV of een individuele warmtepomp moeten hebben die het 
lauwwarme water van het warmtenet opwaardeert naar een HTV voor radiatoren en tapwater.  
41 https://triplesolar.eu/   ook verschillende YouTube filmpjes zijn beschikbaar. 
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Observatie 28. Omdat warmtepompen een complexe specialiteit is waarbij voor een woning nogal wat 
rekenwerk nodig is, vragen installateurs soms een bedrag om een offerte te maken (€ 200 - € 400), 
kosten die dan niet worden doorberekend bij de uitvoering van hun offerte.   
 
Zie bijvoorbeeld:  https://www.youtube.com/watch?v=r4tL59bQeaY    filmpje van Remeha met uitleg 
over Hybride ELGA = Elektrisch-Gas. Bij radiator-temperatuur (> 65°C) is warmtepomp niet/niet goed 
mogelijk, bij middelhoge temperatuur (< 60°C en > 40°C) hybride warmtepomp, en bij LTV (< 40°C) All 
Electric warmtepomp. Een extra LTV (25°C) werkt ook goed, maar geeft aan de radiator of 
vloerverwarming geen comfortgevoel. 
 
3.5. Berekening vermogenscapaciteit All-electric warmtepomp zonder tapwaterverwarming 
 

a. Bepaal het gemiddelde jaargebruik in m3 gas/jaar van de woning, inclusief tapwater 
verwarming (gemiddeld ongeveer 20%, inclusief koken).  

b. Verminder het verbruik met 100 m3gas/persoon voor tapwater verwarming.  
c. Deel het resulterende gasverbruik door 200. 
d. Vermenigvuldig met 0,8. Wanneer de afgelopen winter gemiddeld zachter was dan het 

gemiddelde, vermenigvuldig dan met 0,9.  Resultaat is kW vermogen van de warmtepomp. 
e. Dit kW-aantal is de topcapaciteit bij een buitentemperatuur van -10°C.  

 
Voorbeeld: Een woning (2 volwassenen en twee kinderen) heeft een gasverbruik van 1800 m3 gas/jaar. Het 
netto gasverbruik zonder tapwaterverwarming en koken op gas is 1500 m3 gas/jaar.  1500/200 = 7,5 kW. 
Vermenigvuldigingsfactor 0,8 maakt 6,0 kW. 
 

3.6. Berekening vermogenscapaciteit van Hybride warmtepomp 
 

➢ Zelfde als a, b en c hierboven. 
d.  Vermenigvuldig met 0,5. Resultaat is het aantal kW. 
e.  Deze kW capaciteit van de warmtepomp is bij een buitentemperatuur van 0°C. 
f.   Bij een lagere temperatuur gaat de gas HR-Cv dan bij-verwarmen (gasconsumptie). 

Zelfde voorbeeld.  7,5 kW X 0,4 maakt 3,0 kW hybride warmtepomp. 
 

Andere berekening met W/m2. De onderstaande tabel geeft onder de bouwjaartallen bij benadering 
het warmteverlies (in W/m2 van het gebruiksoppervlak) wat nodig is om de woning voldoende te 
verwarmen bij -10°C, exclusief de warmte nodig voor tapwater verwarming (gemiddeld 20%).42 
 

Woningtype, bouwjaar Toeslag 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2021 

Energie label   G E C B A A+ A++++ 

Tussenwoning 100 m2  0 % 130 110 90 60 40 30 25 

Warmtepomp All electric Vermogen kW niet niet 10,2 kW 8,5 kW 7,5 kW 5,5 kW 4 kW 

Hybride WP + HR-CV 0,4 x WP niet niet 4,5 kW 3,5 kW 3 kW 2,5 kW 1,6 kW 

CO2 uitstoot en negatief 
effect op het milieu 

 Heel 
veel 

Erg 
veel 

Veel Matig  Weinig Heel 
weinig 

Mini-
maal 

Groter huis?*  Toeslag 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2021 

Hoekwoning   140 m2 +25 %  =  160 135 110=13kW 75=11kW 50=9kW 38=7kW 31 

Vrijstaand 180 m2 +40 %  = 180 150 125=14kW 85=12kW 55=11kW 42=8kW 35 

* Bij grotere woningen bereken dan de verhouding en vermenigvuldig daarmee het aantal W/m2 

Bij niet-compacte woningen (bungalow, veel uitbouwen) extra verhogen met 10% 
De berekening is sterk afhankelijk van de gekozen gemiddelde temperatuur van de woning (hier 20°C) inclusief de 
kamers op de eerste etage (slaapkamers). Bij een gemiddelde  temperatuur van 18°C, wordt het 20% minder kW. 

 
42 Een All-elektrische warmtepomp heeft een lager rendement voor het bij-verwarmen van het tapwater omdat 
dit naar een hogere temperatuur verwarmd moet worden dan het CV-water van de LTV-verwarming. 
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Het leidende criteria moet de uiteindelijke CO2-uitstoot zijn en daarna pas de terugverdientijd; 
isoleren staat dus voorop. Een beter geïsoleerde woning heeft een hogere marktwaarde. 
 
De hybride combinatie vraagt volgens de berekeningen een kleinere WP, maar de HR-gas-CV levert 
warmwater en springt bij als het kouder is dan -5°C. De HR-gas-CV werkt dus nog op gas en heeft een 
hogere CO2 uitstoot dan echte groene elektriciteit. Ook de gas aansluiting kost jaarlijks geld. Over een 
periode van 10 jaar is de hogere investering in een All-electric warmtepomp al lang terugverdiend. 

4. Radiator ventilator  

Wanneer een woning een warmtepomp heeft met LTV, maar men wil deze woning slechts voor een 
klein gedeelte van de dag warmer wil hebben, dan kan dit met radiatorventilatoren zoals 
SpeedComfort, Climatebooster of Jaga Strada Hybrid die de warmteafgifte versnellen43.  
 
Door op de klassieke radiatoren een radiatorventilator te plaatsen wordt de warmteafgifte met 
ongeveer 30% verhoogd en kan een LTV-systeem mogelijk gemaakt worden.  
De Speedcomfort® gaat aan bij een radiatortemperatuur van ≈ 35 °C en werkt dan met pulsen 
(stroombezuiniging).  De kosten van het stroomverbruik zijn veel minder dan de warmtewinst.  Het 
geluidsniveau is iets meer dan 30 dB en praktisch onhoorbaar. 
 
 
Figuren 19. Radiator 
convectoren verhogen de 
warmteafgifte van de 
radiatoren en verbeteren 
daarmee het rendement 
van de installatie. 
Rechts. Bij convector 
radiatoren en in een 
convectorput wordt de radiator ventilator óp de radiator geplaatst. 

 
Observatie 29. De watervolumes die rondgepompt moeten worden voor een LTV-systeem zijn groter 
dan bij een hoog-temperatuur systeem.  Bij woningen van na 1970 hebben de dunne Cv-leidingen 
niet voldoende doorsnede om de nodige watervolumes rond te pompen. In plaats van radiator-
ventilatoren kunnen er ook convectorradiatoren worden geplaatst (type Jaga) die eventueel ook 
ventilatoren kunnen hebben. Wanneer er méér warm water sneller moet worden rondgepompt, 
moet er een mengvat en een secundaire circulatiepomp aan worden toegevoegd. 
 
Observatie 30. De LTV of Cv-waterpompen moeten energiezuinig zijn. Oude pompen op 
wisselstroom hebben de keuze tussen Laag = 35 Watt, Midden = 85 Watt en Hoog = 125 Watt (Figuur 
20 links). Nieuwe pompen lopen op gelijkstroom en zijn ≈ 5W (afbeelding rechts).  Bij oude pompen 
kan ook een gewoner timer in de stroomkabel geplaatst worden om de pomp uit te zetten wanneer 
er geen warmtevraag is zoals ’s nachts en voor de hele zomer.  
 
De Grundfos Alpha-3 heeft een minimumverbruik van 3 Watt. Dat stroomverbruik is veel minder dan 
de energiebesparing van de hogere COP; een hogere COP is dus economischer. 

 
43 Zie: www.speedcomfort.nl    www.climatebooster.nl  en  https://www.jaga.nl/producten/strada-hybrid/  
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Figuren 20. Bij LTV-vloerverwarming is het 
mogelijk om de pomp te vervangen of een 
timer op een ouderwetse pomp te plaatsen 
zodat er geen stroom verbruikt wordt als er 
geen warmtevraag is. 
Links: oude circulatiepomp tot 125 W 
Rechts: gelijkstroom 5W pomp. 

 
 
 

5. De Hybride warmtepomp (combinatie) 

De hybride warmtepomp systeem wordt door veel installateurs gezien als een geschikte oplossing voor 
het verwarmen van de woning met LTV en het verwarmen van het tapwater met een HR-gas-Cv-ketel. 
Ook voor het verwarmen van de woning als de warmtepomp het in een koude periode niet trekt (< -
5°C). Het gaat hier dus over een combinatie van twee installaties, de warmtepomp (meestal Lucht-
Water) en een HR-gas-CV. De warmtepomp doet dus het grootste gedeelte van het werk (ongeveer 
80%).44 Gemiddeld over het jaar levert een hybride warmtepomp 2/3de van de warmtevraag van de 
woning.  De hybride warmtepomp is een combinatie apparaat wat deze twee functies in elkaar heeft 
verenigd, mits de woning geschikt is voor LT-verwarming.    
 
Een voordeel van de hybride warmtepomp is dat als het erg koud is, het elektriciteitsnet niet wordt 
overbelast door veel Lucht-Water warmtepompen (systeem B) die door de steeds lagere 
luchttemperatuur ook een steeds lagere COP krijgen en daardoor meer netstroom vragen voor 
dezelfde warmtebehoefte.45  De hybride warmtepomp vraagt dan gas voor de HR-gas-Cv-ketel. Bij 
woningen die van het gas af moeten is dit geen goede oplossing.46  
 
Voor de hybride warmtepomp geldt ook (zoals bij elke warmtepomp) dat deze slechts geschikt is voor 
goed geïsoleerde woningen. Wanneer de woning alleen warm gekregen kan worden met een hoge-
temperatuursysteem levert de hybride warmtepomp geen beter rendement op dan een HR-gas-CV. 
Ook moeten de woningen bij voorkeur een mechanisch balansventilatiesysteem hebben met WTW en 
bij voorkeur een aanwezigheidssensor. Het gaat hier dus hoofdzakelijk over nieuwbouwwoningen van 
ná 1985, of aanzienlijk warmte-energie-technisch opgewaardeerde woningen. Een hybride 
warmtepomp moet dan zo worden afgesteld dat het HR-gas-CV component pas gaat draaien bij een 
COP of SCOP die hoger is dan 3,0 of alleen voor het warme tapwater.   
 
Als een woonwijk helemaal van het aardgas af gaat, dan werkt een hybride warmtepomp die 
aangesloten moet zijn op het gasnet niet meer. 

 
44 Bij een zonneboiler zal deze het tapwater voorverwarmen, en bij een douche WTW zal deze het koude 
aanvoerwater voorverwarmen. Beiden zijn dan een vermindering van het HR-gas-Cv-ketel gebruik. Gemiddeld 
over een jaar kan dat 50% zijn, maar in de winter is het rendement laag tot nul als er weinig tot geen zon is. 
45 Een huidig probleem is dat het stroom netwerk in veel plaatsen de vraag in koude dagen niet aankan bij veel 
All-elektrische verwarmingssystemen (in combinatie met steeds meer elektrische auto’s), vandaar dat 
netwerkbedrijven de hybride systemen promoten.  
46 Het ligt in het voornemen van de Nederlandse overheid om per 2025 de gasproductie uit het Groningse 
gasveld helemaal te stoppen, waardoor er in de winter geen gasreserve uit dat veld kan worden aangesproken.  
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6. Wanneer is een hybride warmtepomp te overwegen? 

Dit is een optie wanneer de bestaande HR-gas-Cv nog vrij nieuw (tussen de 5 en maximaal 10 jaar oud) 
is en de woning redelijk geïsoleerd is. De HR-gas-Cv gaat dan nog ongeveer 10 jaar mee, maar het kan 
zijn dat er een andere brander geplaatst moet worden wanneer er meer waterstof in het gasnet wordt 
verwerkt. De woning moet tenminste een energielabel B of A moet hebben of beter. Energie labels 
lopen op tot A++++ (=passief).  Bij een energielabel A en beter kan men  ook een gewone All-electric 
warmtepomp nemen, die in 10 jaar goedkoper in gebruik is dan een hybride systeem.47  Een WTW op 
de douche en een zonneboiler zijn ondersteuningen waardoor de warmtepomp een lagere capaciteit 
kan hebben.  Om over te schakelen van een hybride systeem, waarbij de HR-gas-Cv voor het warme 
tapwater zorgt, naar en All-electric warmtepomp kan i.p.v. de HR-gas-CV een warmtepompboiler 
worden geïnstalleerd. In dat geval heeft men dus twee warmte pompen. De woning moet dan wel de 
nodige ruimte hebben voor de warmtepompboiler.  
 
Bij een woning kan men eerst de 50°C test doen om te kijken of de woning wel voldoende geïsoleerd 
is, zie https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/50-gradentest/  
 
Opgelet.  Veel gemeentes maken in 2021 een Wet TransitieVisie Warmte48, daarin staat het 
voornemen om in een periode van 10 jaar bepaalde wijken van een warmtenet te voorzien. Dit gaat 
meestal alleen over woonwijken met meerdere flats, dus met een grote woningdichtheid.  
 
Een hybride systeem met een klein bemeten warmtepomp, met een nog bestaande (iets oudere, 
maar nog niet aan vervanging toe)49 HR-gas-CV is een optie als tijdelijke oplossing gedurende de 
komende jaren dat men de woning beter gaat isoleren tot minstens een energie label A. Als de 
woning beter geïsoleerd is kan de dan oude gas-CV verwijderd worden en kan de vroeger 
geïnstalleerde kleine warmtepomp de woning warm krijgen. Dit wordt ook de All-electric ready 
oplossing genoemd.  
 

De hybride warmtepomp werd tot 2020 nog gepromoot door de overheid, gebaseerd op de lage 

investeringskosten en de beschikbaarheid van veel gas uit Groningen. Met lage rente financiering van 

het Warmtefonds (voor mensen met een laag inkomen) is de lage investering minder relevant en is het 

belangrijker om naar de langere termijn te kijken. Het hybride warmtepomp systeem wordt door veel 

installateurs gezien als een geschikte oplossing voor het verwarmen van de woning met LTV en het 

verwarmen van het tapwater met een HR-Cv-ketel, of het bij-verwarmen door de HR-gas-Cv van de 

woning als de warmtepomp het in een koude periode niet trekt (kouder dan -5°C); het gaat hier dus 

over een combinatie van twee installaties, de warmtepomp (meestal Lucht-Water) en een HR-gas-CV. 

De warmtepomp doet dus het grootste gedeelte van het werk (ongeveer 80%). Gemiddeld over het 

hele jaar levert een hybride warmtepomp 2/3de van de warmtevraag van de woning.  

7. De hoge-temperatuur verwarming (HTV) warmtepomp 

Omdat de hybride warmtepomp nog steeds gas nodig heeft om het gas-Cv-gedeelte voor het 
tapwater en de koude periodes bij te laten verwarmen, wordt de hoge-temperatuur warmtepomp 
steeds populairder. Deze verwarmt het water in twee fasen van elk 35-40 °K.  

 
47 Dit komt omdat de gas aansluiting jaarlijks ongeveer 300 euro kost. In 10 jaar is dat euro 3000. Naast het 
mindere rendement van de hybride combinatie maakt dat de twee samen minder rendabel zijn dan de All-
electric warmtepomp. De vervanging van radiatoren of vloerverwarming is dan niet meegerekend. 
48 Bijvoorbeeld https://aardgasvrij.hilversum.nl/  en    http://www.energieregionhz.nl/  (beslissing 7 juli 2021) 
49 Als de aanwezige Gas-Cv kapotgaat, is het vaak mogelijk om tijdelijk een Cv te huren. 
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Het grote voordeel van de hoge-temperatuur warmtepomp is dat er weinig woningaanpassingen 
voor nodig zijn en geen nieuwe radiatoren. Interieur aanpassing speelt een belangrijke rol bij 
monumenten en oude woningen of wanneer men een mooie vloer niet wil/kan ombouwen voor een 
LTV-vloerverwarming.  Cv-installaties van monumentale panden en vooroorlogse woningen zijn vaak 
ontworpen op een hoge temperatuur systeem zonder pompsysteem (70°C tot 80°C). Het hete water 
circuleert door dikke buizen vanwege het temperatuurverschil (watergewicht) tussen de aanvoer en 
afvoerleidingen. Woningen die gebouwd zijn tot 1960 hebben ook nog dikke leidingen die werden 
ontworpen op stookolie verwarming, zonder circulatie pompen. Met een extra toegevoegd 
pompsysteem hebben deze dan een vergrote warmte afgiftecapaciteit. 
 
Bij een oude gas-Cv met watertemperaturen van 70°C tot 80°C is de systeemefficiëntie < 75% omdat 
de rookgassen niet goed kunnen condenseren (zoals gebeurt in een HR107-gas-CV).  
Bij een hoge temperatuur warmtepomp met een COP-waarde van >> 2,8 treedt er een CO2 -reductie 
op tot 50% ten opzichte van die oude gas-CV installatie. 50 
 
Het speciale voordeel van de hoge-temperatuur warmtepomp is ook dat er dan geen (aard)gas meer 
wordt verbruikt, doch alleen elektriciteit. Afsluiten van het gas scheelt euro ≈ 300/jaar. De 
elektriciteit kan worden opgewekt met zonnepanelen waardoor de CO2-uitstoot verder reduceert. 
Echter, in de winter wanneer de elektriciteitsbehoefte voor de warmtepomp het grootst is, is er 
meestal ook veel minder zon. Bij een capaciteitstarief wordt dan het hoogste elektriciteitstarief 
berekend als er overdag geen zon of wind is. Het is daarom belangrijk dat een warmtepomp een 
warmte-opslag buffervat heeft dat warmte kan leveren voor de periode dat het capaciteitstarief een 
tijdelijke piek heeft. Dit is een elektronische regeling.  

8. Subsidie op warmtepomp, warmtenet, ventilatie met WTW en zonneboiler. 

De subsidieregeling voor de aanschaf van warmtepompen is te vinden op de volgende website: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-
woningeigenaren/warmtepomp  .  Deze subsidieregelingen veranderen jaarlijks. Sommige gemeentes 
hebben aanvullende regelingen.  Er zijn speciale regels voor mensen met een laag inkomen. 
 
Op deze website is een volledige lijst van alle apparaten. Het subsidiebedrag is in de buurt van de 30% 
van de kosten van het apparaat. In 2022 zijn sommige subsidies omhooggegaan.  De lijst wordt 
periodiek bijgewerkt.  Deze subsidie loopt van euro 500 tot euro 2000 voor een gemiddelde woning, 
en is afhankelijk van het vermogen van het apparaat en het soort apparaat (Lucht-Lucht, Lucht-Water, 
Water-Water of een grondgebonden Bodemsysteem). 
 
De woning kan op een lokaal warmtenet worden aangesloten, waarvoor een subsidie beschikbaar is 
van euro 3325 (in 2022), maar dan moet het systeem door de warmteleverancier worden aangelegd.  
Er bestaan HTV en LTV-warmtenetten, waarbij de LTV-systemen het beste rendement hebben. Bij de 
aansluiting op warmtenetten worden de verwarmingskosten op afstand gemeten (sensors) en 
automatisch verrekend. De regeling is op de bovenvermelde website beschikbaar. 
 
Bij de verbetering van de woningventilatie met een WTW op de balansventilatie wordt de 
warmtevraag minder (efficiëntie van de WTW = > 90%). Sommige gemeenten geven subsidie op het 
verbeteren van de ventilatie met een WTW-systeem. Hierdoor wordt de nodige capaciteit van de 
warmtepomp ook minder. 

 
50 Afhankelijk van de warmtepomp en de capaciteit liggen de bezuinigingswaarden tussen de 45% en 55%. Dit 
kan uitgerekend worden op basis van de nieuwe NTA 8800 die per 1 februari 2022 ingaat. 
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De WTW op de douche levert een energie bezuiniging op van tussen de 30% en 40% op het warme 
tapwater en werkt ook in de winter. Hierdoor kan het volume van het buffervat van de warmtepomp 
kleiner worden gehouden. De douche WTW valt meestal niet onder de subsidieregelingen.51 
 
De zonneboiler kan 40% van de warmtapwater voorziening leveren. Dit betekent dat in de zomer bijna 
geen gas gebruikt wordt voor de levering van warm tapwater.  De subsidieregeling begint bij euro 400 
en kan oplopen tot 2700 euro, en is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/zonneboiler  
 
Nederland legt per 1 februari 2022 definitief een eis vast om bij ingrijpende renovatie van woningen 
en utiliteitsgebouwen een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken met 
zonnepanelen, zonneboiler of warmtepompen. 
 
Figuur 21. Een 
zonneboiler 
(vacuüm-tube) 
genereert over een 
jaar ongeveer 40% 
van de tapwater 
warmte, maar 
weinig in de winter. 
Links. Links de 
geïsoleerde 
opslagtank.  
De kleine  ronde tank 
is het drukvat. Links 
daarnaast is de zwarte circulatiepomp. Tussen de opslagtank en de HR-gas-CV is de stroomschakelaar. 
Wanneer de temperatuur in de zonneboiler hoger is dan  in de opslagtank werkt de pomp.  
 

Het opslagvat levert het voorverwarmde water aan de Gas-Cv of de warmwater voorziening van de 
warmtepomp. In dat opslagvat zit een staaf kathode bescherming die wel > 20 jaar meegaat.  

9. Algemene opmerkingen m.b.t. de warmtepomp 

A. Wanneer de huidige HR-gas-CV ketel nog een tiental jaren mee kan (of langer), bestaat de optie 
om een hybride warmtepompsysteem aan te leggen, waarbij de gas-CV dan alleen het tapwater 
(bij)verwarmd. Bij een hybride warmtepomp zal bij hele koude dagen/nachten (lager dan -5°C) de 
HR-CV bijspringen in de verwarming. Bij grondgebonden systemen is dit niet nodig. Tot aan het 
moment dat de gas-CV vervangen moet worden kan de woning in fasen beter geïsoleerd worden. 
Voor een hybride systeem is nog wel de gas-aansluiting nodig.  In 10 jaar tijd is het hybride systeem 
niet economischer dan een All-electric warmtepomp. 
 

B. Wanneer de woning nog niet uitstekend geïsoleerd is (buitenschil), maar de HR-gas-CV moet wel 
meteen vervangen worden, is het mogelijk om eerst een iets zwaardere warmtepomp met een 
hogere werktemperatuur te installeren (HTV). Deze kan in een latere fase (wanneer er beter 
geïsoleerd is) naar een lagere temperatuur (LTV) worden gezet. De investering is dan wat hoger, 
maar de warmtepomp werkt dan in de toekomst minder zwaar en kan langer meegaan. In deze 
optie is het belangrijk dat de warmtepomp modulerend werkt en niet steeds aan en afslaat, want 
dat geeft extra slijtage en geluid. 

 

 
51 Voor de verschillende opties voor het ontwerp en installatie van de “douche WTW” zie www.nienhuys.info  

http://www.nienhuys.info/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/zonneboiler
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/zonneboiler
http://www.nienhuys.info/


Warmtepomp voor verwarming van woningen. Januari 2024 
Door Sjoerd Nienhuys, woonenergie adviseur. Website: www.nienhuys.info  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

29 

 

C. Wanneer in een woning het verwarmingssysteem wordt vervangen door een LTV-vloerverwarming 
dan zal de opwarming langzamer gaan dan met HTV-radiatoren. De thermostaat temperatuur kan 
dan beter op een meer constant niveau worden gehouden (2 tot 3 graden verschil tussen dag en 
nacht temperaturen).52   In de slaapkamers, waar minder warmtecapaciteit nodig is kunnen dan 
de bestaande radiatoren gehandhaafd blijven. Slaapkamers moeten geventileerd blijven. In de 
badkamer kan een elektrische (handdoeken) radiator geïnstalleerd (euro 1000) of een IR 
straalkachel. Vloerverwarming in de badkamer is onverstandig (dik kleedje is beter). 

 
D. Om te controleren of een woning voldoende geïsoleerd is kan een warmteverlies berekening 

gemaakt worden.  Men kan eerst proberen om de maximale temperatuur van de Cv-ketel 
stapsgewijs te verlagen en te bestuderen bij welke maximale temperatuur de woning nog steeds 
verwarmd wordt53. Dit werkt alleen als er voldoende radiatoroppervlakte is54; bij een klein radiator 
oppervlak moet de Cv-thermostaat de hele dag op de gewenste temperatuur staan.  

 
10. Cv-ketel temperatuur verlagen.   

  
Een lager water temperatuur van de HR-Cv-ketel verhoogt het ketel rendement een beetje. Bij 
afleveren wordt de ketel vaak op 80°C tot 85°C gezet, zodat de woning snel warmer wordt. Die 
temperatuur kan verlaagd 50°C voor een beter rendement, maar dan duurt het opwarmen ietsje 
langer. https://www.zelfenergiebesparen.nl/gas-besparen/cv-ketel-zuinig-afstellen/   Dit laatste 
betekent dat de (niet-modulerende) thermostaat een uur of eerder naar de hogere temperatuur gezet 
moet worden. Een modulerende thermostaat zorgt er zelf voor dat de kamertemperatuur op de 
ingestelde tijd aanwezig is. Zie webadres: https://zetmop60.nl en dan op de rode balk klikken ('klik 
hier om je cv-ketel op 60 graden te zetten'). Youtube film.  

 
E. Het verlagen van de Cv-water temperatuur van een HR-gas-Cv-ketel heeft geen invloed op de 

thermostaat voor tapwatertemperatuur. Bij vraag naar warm tapwater zorgt de driewegklep 
ervoor dat alleen het tapwater tot < 60°C verwarmd wordt en dus geen Salmonella risico oplevert. 
Salmonella kan alleen optreden wanneer het tapwater lange tijd warm in de leiding of in het 
opslagvat wordt bewaard. In Nederlandse tapwateromstandigheden komt het zelden voor.  
 

F.  De meeste Cv-systemen zijn tegenwoordig modulair. Dat wil zeggen dat bij warmtevraag de 
brander langzaam of harder gaat branden en niet aan-en-uitgaat.  Bij een CV waar de brander wel 
steeds aan en afslaat zal de slijtage groter zijn. Bij een CV die een modulaire thermostaat heeft zal 
deze ervoor zorgen dat de woning op de aangegeven tijd op temperatuur is.  

 
G. Bij een goed geïsoleerde woning zal de warmtemassa van de woning (stenen binnenmuren, 

betonnen vloeren) de woning zonder veel warmteverlies lange tijd op temperatuur houden; de CV 
hoeft dan weinig bij te verwarmen.  
 
Alleen in ruimtes waar slechts kort wordt verbleven zijn Infra-Rood panelen voor directe straling en 
lichaamsverwarming of verwarmende airco’s economisch interessant. De airco verwarmt dan 
tijdelijk de lucht, maar heeft niet voldoende de tijd om de gebouwmassa te verwarmen. 

  

 
52 Zie ook het document “Vloerisolatie, LTV” op www.nienhuys.info  met betrekking tot het ontwerp van de 
vloerconstructie en de isolatie onder de vloerverwarming. 
53 Bij een lage CV-temperatuur kan er in de brander aluminiumoxide ontstaan; fijn zwart gruis. Bij een 
regelmatige schoonmaakbeurt, een maal per jaar, wordt dit verwijderd. 
54 Door de toepassing van radiator ventilatoren wordt het effect van warmteafgifte van de bestaande 
radiatoren met ongeveer 30% verhoogd.  
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H. Bij een mechanische ventilatie zonder lucht-WTW zal de CV constant de binnenkomende koude 
lucht verwarmen (deze wordt dan erg droog). Wanneer overgestapt moet worden naar een 
warmtepomp moet dus ook de ventilatie via een energiezuinig balansventilatiesysteem met WTW 
lopen. Dat kan een centraal systeem zijn, maar ook decentrale ventilatie met WTW.55 

 
I. Bij het vervangen van een HR-gas-Cv-ketel door een All-Electrisc warmtepomp zal de jaarlijkse 

elektriciteitsconsumptie toenemen en de gasconsumptie voor ruimte en tapwaterverwarming 
vervallen. Alleen wanneer de warmtepomp een COP van > 3 heeft zullen met de huidige gas- en 
elektraprijzen de jaarlijkse energiekosten afnemen.   
Bij het plaatsen van een kleine warmtepomp als hybride systeem met de bestaande HR107-gas-CV 
ketel (berekend op 90% rendement), zal deze Cv-ketel hoofdzakelijk werken voor 
tapwaterverwarming en alleen in koude dagen bijspringen voor de ruimteverwarming (gedeeltelijk 
in de herfst en voorjaar en in de winter). 56  

 
J. Bij een All-elektriche warmtepomp is een aparte tapwaterboiler met flink opslagvat nodig, want 

het verwarmen van dat tapwater gaat vrij langzaam. Voor het douchen is een 100-200 liter boiler 
en voor bad gebruik een 200-300 liter boiler nodig, afhankelijk van het gezin en gebruik.  
Een zuinige douchkop en een WTW op de doucheafvoer kan dan een aardig voordeel opleveren.  
Bij een cascade opstelling verwarmt de eerste installatie de LTV  en de tweede het tapwater. 

 
K. In plaats van een elektrische tapwaterboiler kan een All-electric of hybride warmtepompboiler 

geïnstalleerd worden. (Euro 2500). Deze warmtepompboiler heeft een eigen luchtinlaat en -uitlaat 
naar buiten zoals een Lucht-Lucht WP. In de zomer kan de uitlaat koele lucht naar binnen leveren. 

 
Figuren 22. Afhankelijk van de 
capaciteit kan een warmtepomp 
of warmtepomp boiler veel 
ruimte innemen. Sommige 
systemen houden het 
opgeslagen water op ongeveer 
50°C en verhogen dit tot 60°C 
met de tapwatervraag. 
 
Rechts Kleiner hybride systeem 

 
 
 
 

L. Bij een grote eigen energieproductie, bijvoorbeeld wanneer men veel PV heeft, is een All-electric 
systeem meer interessant. Het ligt in de verwachting dat de verschillende huis-batterijen in de 
toekomst goedkoper worden. Aparte batterijen (excl. bi-polaire autobatterij) zijn nog niet rendabel 
als energieopslag systeem. Bij een zonneboiler kan het WP-boilervat kleiner worden.  
 

M. Een type All-elektrische warmtepompsysteem maakt gebruik van een HTV CO2-warmtepomp en 
een gelaagd buffervat (200 liter 50 tot 55°C en 30 liter 70 tot 80°C) met temperatuuronafhankelijke 
instroomvoorziening. De monobloc lucht-waterwarmtepomp met CO2 als koudemiddel (R744 met 
GWP = 1) heeft een erg hoge werkdruk in het systeem en is daardoor duurder in aanschaf. 

 
55 Zie document “Ventileren van Oudere Woningen” op www.nienhuys.info voor verschillende systemen. 
56 Bij de huidige energieprijzen zit nog onvoldoende een compensatie van de CO2 uitstoot. Op de lange duur 
zullen de milieukosten hoogstwaarschijnlijk gaan stijgen en daarmee ook de belasting op CO2 uitstoot. 
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Deze CO2-warmtepompen worden ingezet bij koeltechniek en warmtapwaterbereiding, maar 
kunnen ook dienen voor warmteproductie. Deze kunnen warm water leveren van gemiddeld 70°C 
en zijn vergelijkbaar in efficiëntie met een HR-gas-Cv-ketel. Dit systeem heeft de combinatie van 
een hoge aanvoertemperatuur met een hoog piekvermogen. Met dit systeem volstaat het om 
alleen de Cv-ketels in de bestaande bouw te vervangen.57  

 
N. Monoblocs zonder aparte binnen-unit. De warmtepomp doet maar één ding: het 

LTV-systeem te voeden. Lucht-Water warmtepomp systemen met monobloc-buitenunits maakt 
geen warm tapwater aan. Bij bodemsystemen is het Monobloc een compact toestel en vaak 
aanzienlijk goedkoper dan een combiwarmtepomp.  

Tussentijdse toerversnelling om op hoge temperatuur het tapwater boilervat te verwarmen 
is daarbij niet meer nodig. Dat is gunstig voor het rendement en voor de levensduur. Extra kan 
dan een warmtepompboiler worden genomen voor het warme tapwater of een elektrische 
boiler die alleen opwarmt met laag-tarief stroom.  
 

O. Bodemwarmtepomp aanleg kan al voor 5.000 euro per lus. Op www.wkotool.nl kan 
men per postcode zien welke mogelijkheden er voor bodemenergie zijn. De extra kosten worden 
goedgemaakt door de voordelen. Er is geen buitenunit nodig met geluidhinder. De bodem geeft 
een hoger rendement warmtepomp (COP 4,5 tot 5,5) dan de Lucht-Water warmtepomp (COP 3) 
en kan goed koelen.  Bodem warmtepompen zijn veel energiezuiniger in de winter. Een open 
bodemwarmtepompsysteem die in het grondwater zit, mag in waterwingebieden niet toegepast 
worden. De gemeente kan hierover toelichting geven.58  

 
P. Het type (dichtheid, doorstroming) van het warmteafgifte systeem moet passen bij het type 

warmtepomp. De warmtepomp moet op de woning zijn gedimensioneerd (niet zo nodig met de 
Cv-ketel) en moet een integrale benadering hebben. De componenten moeten met elkaar 
samenhangen. Achteraf aanpassen van installaties is kostbaar. 

 
Q. Bij een beperkte ruimte bij een rijtjeswoning bestaat de mogelijkheid de Lucht-Water 

warmtepomp op het dak te bouwen. Nieuwe modellen zijn in ontwikkeling. Opgelet: Woningen uit 
de periode jaren 1960 en 1970 hebben vaak zwakke kapconstructies. 

 
Figuren 23.  Links. Aanpassing voor 
dakhelling (paars).  
Binnen omkasting (beige) met versterking 
dak (rode pijlen). 

Buitenomkasting (groen).  

Verschuifbaar gedeelte voor onderhoud 
(blauw). 

 
 

 
57 Vanwege de hoge werkdruk van de CO2 koudemiddel (GWP = 1) kunnen ze gevoeliger zijn voor storingen. De 
hoeveelheid gas bij een propaan koudemiddel (GWP = 3) is klein en lekkage gebeurt zelden. Het verschil in 
GWP is daardoor beperkt. De meeste nieuwe warmtepompen werken op propaan. 
58 In de provincie Brabant is een verdere beperking over de toepassing van diepe open bodem warmtepompen 

systemen (maximaal 80 m diep) van toepassing sinds 2023.  Hierdoor wordt de efficiëntie en de COP van de 
systemen minder vanwege de mindere bodemwarmte. 
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R. De afwerking van de vloer mag de warmteafgifte van de vloer LTV niet belemmeren. 
Cementvloeren, plavuizen en tegels hebben de laagste warmteweerstand met 0,01 m2.K/W. 
Linoleum met 0,02 m2.K/W en PVC met 0,03 m2.K/W.  Kurkparket of laminaat 0,07 m2.K/W. De 
toepassing van geluiddempend ondertapijt 0,2 m2.K/W is nadelig. Bij combinaties moeten de 
waarden bij elkaar opgeteld worden. LTV-vloerverwarming systemen zijn normaliter berekend op 
een gemiddelde van 0,01 m2.K/W voor de afdekvloer.  

Figuur 24. Nieuwe PVC-vloeren komen in veel verschillende ‘houten’ parket ontwerpen zoals visgraat en stroken 
en zijn nauwelijks van echt houten parket te onderscheiden. Direct op de cementvloer geplakt. 

 
Op het internet is veel gesponsorde informatie aanwezig van bedrijven die hun eigen producten 
aanbevelen, waarbij hoofdzakelijk de voordelen worden verteld of uitvergroot. Aannemers en 
bedrijven hebben veelal overeenkomsten met bepaalde fabrikanten of leveranciers en zullen daarom 
die producten aanbevelen waar ze de meeste ervaring mee hebben.  Dat betekent niet dat die 
producten inferieur zijn, maar wel dat die aannemer met dat product meer ervaring heeft. 

 
Figuren 25. Links. Hybride warmtepomp en de HR-gas-Cv met rechts (grijs) de omvormer voor de PV.   
Midden.  Voorbeeld van een Lucht-Water warmtepomp binnen opstelling met een buffervat. 
Rechts. Ducobox Eco met buffervat om koude-pieken op te vangen. 
 

Voor meer informatie: https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten-van-ennatuurlijk/warmtekaart  en 
https://warmtepomp-weetjes.nl/   
en  https://warmtepomp-tips.nl/   
en https://Liveheatpump.com/  
en   https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonder-aardgas/  
op https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/Warmtepomp/  meer  informatie aanwezig over 
warmtepompen PV en balansventilatie met WTW voor de douche.  
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11. Offertes van aannemers of installatiebedrijven. 

Om offertes te vergelijken moeten deze wel dezelfde componenten hebben, inclusief dezelfde 
garantievoorwaarden en belasting specificaties.  

o Bij eerste offertes wordt vaak alleen de netto installatie berekend en niet de bijkomende 
kosten of installaties. 

o Bij PVT-systemen moeten niet alleen de dakpanelen met montage systemen en de omvormers 
en de warmtepomp berekend worden met de montagetijd van elk onderdeel, maar ook de 
afdekkappen voor de leidingen, transport, schakelmateriaal, dak/muur doorvoeren, extra 
bronleidingen, aanpassing meterkast, aarding, etc.  Ook opgave van BTW en subsidies. 

o Wat voor type kamerthermostaat is er aanwezig of nodig, zijn dat extra kosten? 
o Is het warmteafgifte systeem van voldoende capaciteit? Het installeren van extra convector 

radiatoren wanneer er geen LTV-vloerverwarming is, kan een flinke kostenpost betekenen. 
o Is er een één-fase aansluiting of is er een drie-fase aansluiting nodig/aanwezig? 
o Bij warmtepompen, wordt er een aparte berekening gegeven voor ruimteverwarming en 

tapwaterverwarming? 
o Wat is de aanname voor de gemiddelde ruimte temperatuur voor de woonvertrekken en de 

eerste etage of slaapkamers.  Is er isolatie aanwezig in de tegelvloer? 
o Heeft de woning een WTW op de ventilatie (centraal balans of decentraal). Is er een 

zonneboiler aanwezig of een WTW op de douche? 
o Wordt er voor de installatie van warmtepompen een goede capaciteitsberekening gemaakt op 

basis van een redelijk verwarmde woning. Wanneer de woning later wordt verkocht aan 
mensen die een grotere warmtebehoefte hebben kan het systeem dat dan leveren? 

o Wordt er in de offerte aangegeven of er in (of buiten) de woning voldoende plaats is voor de 
apparatuur en installaties (technische ruime)? In de kelder of op zolder of gedeeltelijk op dak? 

o Offertes zouden een berekening van de prestatie en de terugverdientijd kunnen opgeven.  
o Is er een systeem waarbij de opbrengst van het systeem door de leverancier bewaakt wordt. 

Dat wil zeggen is er een onderhoud en beheer of een signaleringssysteem voor wanneer het 
systeem niet voldoet aan de voorgestelde opbrengst?  

o Heeft het systeem een internetaansluiting voor beheer en monitoring? 
o Bij warmtepompen en PVT moet de elektrische capaciteit voor de bijverwarming aangegeven. 
o De offerte van PVT moet een legplan en de posities van de panelen op het gebouw aangeven. 
o Alle systemen hebben onderhoud nodig (vaste en variabele kosten?), ook systemen met 

weinig onderhoud zoals warmtepompen en PVT.  
o Zijn de installateurs verbonden aan een branchevereniging en klachten systeem? 
o Hoe zit de verzekering van het systeem in elkaar? 
o Vanwege de grote vraag naar de verschillende systemen kunnen de levertijden uitlopen. 

Wordt hier rekening mee gehouden en worden er beperkingen aan gesteld? 
 

12. Komen er bij deze kosten ook nog extra isoleringskosten als kosten voor de woningeigenaar? 
 
Om een goede warmteberekening te maken blijft ingewikkeld, omdat het bewonersgedrag in 
belangrijke mate uitmaakt wat het energieverbruik is in een woning. Isolatie, ventilatie, installaties, 
het klimaat en het aantal bewoners en dat bewonersgedrag zijn componenten van de berekening. 
 
Twee zuinige bewoners zouden een kleiner systeem kunnen aanschaffen dan een gezin met vier 
kinderen.  Het aan te schaffen systeem zou voor beide categorieën moeten kunnen voldoen. 
Installatiebedrijven kunnen/moeten daar rekening mee houden en de mogelijkheid toelichten. 
Wanneer de woning over 10 jaar verkocht gaat worden is een systeem met voldoende capaciteit voor 
een groter gezin relevant. Het prijsverschil tussen een 6 kW en een 7kW warmtepomp is niet zo groot.  
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Ook zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen op de markt die met een nieuwe technologie een beter 
product leveren dat zuiniger of duurzamer werkt. Nieuwe ontwikkelingen zijn te verwachten op het 
gebied van hergebruik bouwmateriaal, luchtbehandeling, thuisbatterijen en afvalwater recycling.  

 

 
Figuren 26. Warmtepompen units  op een schuin 
dak en de aanvullende apparatuur op zolder.  
Rechtsboven: Decorio. Bij een buitenunit op het 
dak moet voor onderhoud een monteur komen en 
zijn extra veiligheidsregels van toepassing. Er is 
ook de EQ-Air (26 dB, dus heel stil) en de  Econex 
schuin dak unit.  
Rechts: Horizontale positie van een warmtepomp. 
Er komen regelmatig nieuwe modellen op de 
markt. 
 
 

Het bovenstaande betekent dat het voor een leek soms moeilijk is om een juiste of duurzame keuze 
te maken, wanneer deze keuze beperkt is door de plaatselijke leveranciers. Goede informatie van de 
overheid en onafhankelijke organisaties kunnen de woningeigenaar begeleiden in deze keuzes.  
 
Door het vragen van offertes van aannemers of installateurs zal de woningeigenaar meer informatie 
krijgen, maar gedetailleerde offertes van complexe producten zoals een warmtepomp of 
balansventilatie met WTW, vereisen vaak een (aan)betaling. Deze betaling zal dan als korting wordt 
berekend wanneer voor de uitvoering door die aannemer of installateur wordt gekozen.  
 
 

13. Warmtepomp en warmteopslag  
 
De Lucht-Water warmtepomp vraagt extra veel elektriciteit wanneer het koud (< -5°C) wordt omdat 
de COP dan daalt. De bodemwarmtepomp heeft dat veel minder. Toch zullen alle warmtepompen bij 
een groter temperatuurverschil tussen de minimum buitentemperatuur en de gewenste 
binnentemperatuur meer elektriciteit vragen. Op wijkniveau zijn dat flinke belastingen voor het 
elektriciteitsnetwerk. 
 
Via warmtepomp systemen kan langdurige (tussen zomer en winter) warmteopslag gerealiseerd 
worden, waardoor een gedeelte van de warmtevraag voor de winter gerealiseerd kan worden. Er zijn 
verschillende opties mogelijk voor de woningbouw, maar vereisen allemaal veel ruimte per woning 
of op wijkniveau voor groepen woningen.  
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# Systeem Schaal Observaties Afbeelding 

1 Gesloten 
opslagsysteem 
(bodemlus of 
korf spiralen) 

Per 
woning. 
voldoende 
ruimte; 
geen 
bomen 

Dicht bij elkaar liggende lussen zullen elkaar 
beïnvloeden. Bodemlussen moeten in de 
zomer met LT- warmte op temperatuur 
gebracht. 
Eigenlijk alleen voor vrijstaande villa’s met 
(gras)velden die > 2 x woonoppervlak zijn. 

 

2 Gesloten 
opslagsysteem 
(Waterzak of 
Hydrobag) 

Per woning 
met een 
erg grote 
kruipruimte 
of kelder. 

De Hydrobag is gevuld met water. In 
combinatie met een warmtepomp en/of 
zonnecollector.  
Voldoende zonneboiler capaciteit nodig. In de 
winter kan gebruik worden gemaakt van een 
back-up, zoals een warmtepomp of Cv-ketel.  
Bij bestaande bouw moet er veel kelderruimte 
beschikbaar zijn, en de grote zak ingebracht 
kunnen worden. 

 

3 Open 
opslagsysteem 
Warmte Koude 
Opslag (WKO) 

Individueel 
als 
collectief 
vanaf 100 
woningen 

Goed toepasbaar op basis van WKO.  
De WKO wordt in de zomer op temperatuur 
gebracht met veel laagtemperatuur-
warmtebronnen zoals veel zonneboilers en 
veel PV/elektra. 

 

4 Open 
opslagsysteem 
WKO  Basalt of 
hoogoven-ijzer 
slakken en 
grind 

Tientallen 
woningen. 
Kan ook 
boven de 
grond in 
gebouw. 

Overtollige of laag tarief elektriciteit in de 
zomer van zon en wind wordt omgezet in hoog 
temperatuur warmte. Deze wordt opgeslagen 
in basaltgruis/blokken of in een mengsel van 
beton en gemalen (hoogoven) ijzerslakken. 
Door de hele opslag lopen de afgifte leidingen. 

5 Open 
opslagsysteem 
WKO met PCM 
Phase 
Changing 
Materials (zout) 

Een of 
meer 
woningen. 
Neemt veel 
plaats in. 

PCM’s.zijn materialen waarvan de 
faseverandering van vast naar vloeibaar wordt 
gebruikt om warmte op bepaalde temperatuur 
op te slaan.  
Met PCM’s kan meer warmte per m³ worden 
opgeslagen dan het basalt systeem. Het spaart 
dus ruimte in vergelijking met water #2 of #4. 

 

6 Ecovat   Collectief 
vanaf ca. 
500 
woningen 

Kansrijk met PV-collectoren en 
luchtwarmtepomp.  
Dit type opslag dient in de zomer op 
midden/hoge temperatuur gebracht te worden. 
Hoe groter het volumen, hoe meer woningen 
erop aangesloten kunnen worden. 

 

7 Hot Cold 
Storage 

Collectief Dure toepassing; mogelijk afhankelijk van 
budget.  
Kan op verschillende schalen worde 
uitgevoerd. Kan bijvoorbeeld waarbij er 
bovenop sportvelden worden aangelegd. 
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